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Tarnow, dn. 28.08.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 800-W/KZ7/2020

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabyweca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 1.

probki wody pobrane przez prébkobiorce Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

, BT DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA et DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Wod mficok anenows BOSIR Brzesko, ul. Wigjska 12 1950-W/20 Bez. ’
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
_ 1951-W/20 s
wytwarzajgce aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
] 5 26.08.2020| 26.08.2020 1952-W/20 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji i zastrzezefi
Woda wprowadzana ;
g : dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j =
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 1953-W/20 zastrzezefi
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
. ) 1954-W/20 e
do plywalni YLazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)” lb{wagﬁ Prc’;bka 1951-W/20:1
Protokdt pobrania probek nr: 576/20 z dnia 26.08.2020 r. RES gﬂjgn‘z?’pizfggzﬁyﬁmzo !

9 symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 1950-W/20

Obszar regulowany: tak

Data .
. Wynik : . | A/NA/P/ Dopuszczalna S
rozli);(zlﬁz);cz Nazwa parametru taeial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RANR/Z? | wartodé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,24 + 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 05 -
IndeksnadMAGAMIAON | 4§ 1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru i o 5 6
Ineeod 0,57 + 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017r. AR 0,3”7-0,6 -
26.08.20 wo.nego na podstawie testow HACH nr 8021
27.08.20 PR PB-NL-FCH-16,
Stezenie chiony 0,18£0,03 | mg/ wyd. 2202.05.2017r. AR 0,3" 7 oblicze
ZWlgzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
o PB-NL-FCH-17 750 (6,5 <pH <7,3) e
£ - - = < £ $ o,
Potencjat redox ¥ mV y AR |2 S <pHZLT, Temp. probki 28,5°C
wyd. 1z12.12.2016 1. >770 (7,3 <pH<7,6) Wynik budania podans
871426 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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] Tty - Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna 2
rozp/zakoncz Nazwa parametru adania) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartodé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.08.20 Liczba bakterii :
28.08.20 Preidoionasosriio 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
P s Posiew wglebny, agar
W it * o jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstzaleom drordiowym,
mikroorganizméw w [6; 25] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1951-W/20
Data 2 Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru tadhnm) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtno$é 0,23 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
e i e S TR mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnosé)
L. PB-NL-FCH-10,
St‘?zefl“e shilo 070008 | mg/l wyd. 3202.05.2017r. AR 071,09
26.08.20 Womego na podstawie testéw HACH nr 8021
.08. = PB-NL-FCH-16,
27.08.20 e R 0354006 | mg/l wyd. 2202.05.2017. AR 0,3” Z obliczen
ZWlacdie o na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
669 =20
3,5SM KCl
. PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<73) e
Potencjat redox ® mV 5 AR ’ Temp. Prébki 31,8°C
wyd. 1212.12.2016t. RIPGTA %P =T5) Wynik badania podano
870+ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
Data - Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna !
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaiia? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.08.20 Liczba bakterii ; :
28.08.20 Prenioimoss aaeustnsy 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
. s Posiew wglebny, agar
M Ogoh}a hf;Zba A >300 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h

Kod probki: 1952-W/20

Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru b::;ﬁl;w Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %ﬁ//;/) w?gg;gfc;;é;?sg) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
el nadatiganianaswy <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢)
ool PB-NL-FCH-16,
Feigletie dlany 0,18+003 | mg/l wyd. 2202.05.2017r. AR 027 Z obliczed
26.08.20 ZWigzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
27.08.20 Wynik uzyskany bezposrednio
695+ 21 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. % PB-NL-FCH-17, 3SMECL
Potencjat redox mV d.1212.12.2016 ¢ AR - Temp. prébki 29,7°C
AL & Wynik badania podano
896+27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowag
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Data ;
> Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 2 ,, 3 Uwagi
badania badania R/NR/Z wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Fscherichia coli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.08.20 Liczba bakterii ; -
28.08.20 Proydamenas dlruptaigs 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
P : Posiew wglebny, agar
- Qefinylipsby - s iti/1 ml PN-EN SO 6222:2004 AR 20 o clsEslciein oAy,
mikroorganizméw w [1; 8] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 1953-W/20
1'ozpz;:1§?oﬁcz Nazwa parametru bZ\c/iZIr]ékl) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %ﬁ/g) wDr(’zp us 7222121233) Uwagi
badania i A
1 2 3 4 5 6 7 8
Tdgentn-a snauins <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
e PB-NL-FCH-16,
Siheni nl o 031+£0,05 | mgl wyd. 2202052017, AR 027 Z obliczen
26.08.20 R na podstawie testow HACH nr 8167
27.08.20 Wynik uzyskany bezposrednio
666+ 20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. " PB-NL-FCH-17, S KL
Potencjat redox mV d 1212122016 ¢ AR Temp. prébki 32,0°C
Wyl £rlale: L Wynik badania podano
867+26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data : Wynik : . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
; " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
;ﬁﬁ’igﬁi‘;}l 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.08.20 Liczba bakterii : ’
28.08.20 Pseudomonas aeruginosa 9 ALl S S o 4 14
p . Posiew weglebny, agar
" Ogdbs ligaba - >300 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 z ekstraktem drozdzowym,
MIKLOOLEANZIMOW W czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1954-W/20
Data .
. Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoricz Nazwa parametru P Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 2 = 9 Uwagi
hadaiis badania R/NR/Z warto$¢ / zakres
Ji 2 3 4 5 6 7 8
27.08.20 Indeks nadmanganianowy .
27.08.20 (utlenialnosé) <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 5,0

D Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczaja wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametréw fizykochemicznych).
Wiyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania probki), obliczong dla wspélczynnika rozszerzenia k=2,
przy poziomie ufnosci P okoto 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest powyzej zakresu roboczego metody lub jest réwny 0,
2 A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
9 Podana warto$é stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

3 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowe;j kapigcymi si¢ mozliwe jest

krotkotrwate podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartoéci nie wigkszej niz 3,0 mg/1,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 1951-W/20 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:

Laborant chemiczny
‘?o/ el
Marfa Bogacka

W zakresie badan mikrobiologicznych:

L aborant

NEYN
megr inz. Michal Wisniewski

Zatwierdzil:

szy laborant
e Lp. %gﬁ%@'

Elzbieta HKukulka

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do ztozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane imaczej niz tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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