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1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

Tarnéw, dn. 09.11.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1054-W/KZ7/2018

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

Brzeski O$rodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

(Nabywca: Gmina Brzesko)

wg specyfikacji ponizej:

5-W/KZ/2018 z dnia 03.01.2018 r.

probki wody pobrane przez prébkobiorce Laboratorium,

] BATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA SORRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda ziiledi hasenawe) BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2771-W/18 B.»ez. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2772-W/18 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
. . 07.11.2018| 07.11.2018 2773-W/18 Bez
. Instalacja systemu cyrkulacji 3 zastrzezefi
Woda wprowadzania .
o Aot . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej - =
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 2774-W/18 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2775-W/18 Bez
do plywalni FLazienka, kurek zastrzezen
Probki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 220.01.2016 (A)” g}vagh Prélbka 2772-W/ 18:1
Protokdl pobrania prébek nr: 866/18 z dnia 07.11.2018 1. P odnompowictiamym

9 symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metodg pobierania probek

4. WYNIKI BADAN

Kod probki: 2771-W/18

Data -
rozp/zakoncz Nazwa parametru bz\c/i)égzl;‘ ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? \\'Er(t)gs’l:’:siczzaﬁ?;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 7 8
Mgtno$é 0,29 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
Indeks nadmanganianowy | 4., ¢4 me/l PN-EN ISO 8467:2001 A 4
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru FENL-FCH-L0, s &
olneeo® 0,68 + 0,09 mg/l wyd. 3z 02.05.2017 r. A 0,3 -0,6” -
woineg na podstawie testow HACH nr 8021
07.11.18 . PB-NL-FCH-16,
07.11.18 z%vi —" 0,16 + 0,03 mg/I wyd. 2 202.05.2017 r. A 0,37 Z obliczen
azancg na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
63120 PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) SAMKL
Potencjal redox ® mV 41212122016 A 5770073 sz <76) Temp. probki 28,3°C
wyd. 1z 12.12. L. - 2 SPHS Wynik badania podano
852 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data

;i Wynik . . ; 2 Dopuszczalna ;
rozgﬁz:ll:i):cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z Tartoas ] makies® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
25 i3 5 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obechost 1 liczba bakteri 0 |jk100m PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.11.18 | Obecnosé i liczba bakterii . _
09.11.18 Pseudomonas aeruginosa - JaOw FI-ERIB0 Teate 2009 A 0 -
. . Posiew wglebny, agar
rogbinaliczba | nie wykryto | jt/1 mi PN-EN ISO 62222004 A 100 2 cksfraktem drosdiowym,
mikroorganizmow w 3 czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2772-W/18
I/)atl:fl i N t Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszezalng Uwagi
rozgazz;n (i):cz azwa parametru badania” ednostka entyfikacj y i) wartosé / zakres? g
1 2 3 4 5 7 8
Mgtnosé 0,12 £ 0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
e oo "™ | 16203 | me PN-EN 1SO 8467:2001 A 4
- PB-NL-FCH-10,
S‘Q‘fgﬂl‘zcgﬁ?r” 045006 | mgl wyd. 37 02.05.2017 1. A 071,09
e na podstawie testow HACH nr 8021
07.11.18 L. PB-NL-FCH-16,
07.11.18 S;fjf“z‘aence'l‘o%ﬂ“ 046+0,09 | mg/ wyd. 27202052017 1. A 037 Z obliczeh
A = na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
646+ 19 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCl
. PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<73) e o
Potencjal redox ® mV A Temp. probki 31,2°C
wyd. 1z212.12.2016 . 2770 (7.3 <pH<7.6) Wynik badania podano
847 +25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data ;
, Wynik ; ; Dopuszczalna ;
rozgé‘zjzl;;?:cz Nazwa parametru ba dz.nia” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? wa ngs'é / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
e .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obe“;‘)é,c ‘Al.‘CIZ.ba b}’m“‘ 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0
seaeaea 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.11.18 | Obecnos¢ i liczba bakterii o ,
09.11.18 Bindomanis gerapiiosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 -
Ogolna liczba Posiew wglebny, agar
R o~ | mie wykryto | jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2773-W/18
Data ;
: Wynik . . ) Dopuszczalna .
rozt;));ﬁaall\;ci);cz Nazwa parametru ba dﬁnia” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Wi rt(l)) 56 | zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 7 8
I“deks(;‘ﬁg;‘m%“;‘)a“"“y 0.9+02 mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 A
o PB-NL-FCH-16,
Stezenie chloru 028+005 | mgl wyd. 272 02.05.2017 1. A 027" Z obliczen
ZWiazanego na podstawie testow HACH nr 8167
07.11.18 Wynik uzyskany bezposrednio
07.11.18 673420 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
Potencjal redox ¥ mV EBINLI;: %FI 2%)?6 A Temp. probki 28,5°C
wyd. 2 z.22.12. L. Wynik badania podano
874+ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
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Data 3
.y Wynik : . S 2 Dopuszczalna o
rozgﬁz;ll\](i):cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
s . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnos¢ i liczba bakterii .
Escherichia coli ’ Je100 1l PN-EN ISO & B -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.11.18 | Obecnosc i liczba bakterii .
09.11.18 Preudompnas ceruginas; 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
o : Posiew wglebny, agar
. Opflmalioshs | o cioces | st mi PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizmow w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2774-W/18
Daty i Wynik . . 2 Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z i 3) Uwagi
badania adania wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 7 8
Indeks(;‘ggg:ﬂif‘é'é‘)a“"wy 9,0£19 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
Stezenie chloru PB-NL-FCH-16, 7 N
s 8) 9 ) . Vo, . =
ZWiazancgo 0,40 + 0,08 mg/l wyd. 2z02.05.2017 r A 0,2 Z obliczen
07.11.18 na podstawie testow HACH nr 8167
07. i ; s Wynik uzyskany bezposrednio
i z pomiaru elektroda Ag/AgCl
687 +21 3,5SMKCl
Potencjal redox ¥ mV EBINLI_;%{ 52)1’6 A Temp. probki 32,1°C
WyGs L2 12l L Wynik badania podano
888 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wyn!kl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszczalna Uwagi
badanin badania” wartos¢ / zakres® S
1 2 3 4 5 6 7 8
S " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obechose | licaba bokterii 0 ti/100 ml PN-EN ISO A 0
aco 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.11.18 6 il i
Obieunnit i liczha baktorii 0 jt/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
09.11.18 Pseudomonas aeruginosa
" . Posiew wglebny, agar
oo b seoc 2 itk/1 m PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 ekitraktem drogdsonym,
mikroorganizmow w [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 2775-W/18
roz lljztl?or'xcz Nazwa parametru Wil Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszczalna Uwagi
}?afiania p badania" tyfikacy ¥ badawezey wartos¢ / zakres” az
1 2 3 4 5 6 7 8
07.11.18 Indeks nadmanganianowy " :
07.11.18 (utlenialnose) 0,7+0,1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 -

Y Wyniki badan podano wraz z oszacowana niepewnoscia rozszerzona (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci P okolo 95%.
Niepewnosci / przedziatu ufnosci nie podaje si¢, gdy wynik badania jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,
' A - metoda akredytowana,
¥ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
* Podana warto$¢ stanowi roznice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni,
* Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe jest krotkotrwale podwyzszone stezenia
chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,
7 Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,
* Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
* Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla jednej z badanych prébek wody zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie Legionella sp.

Wyniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:

T

Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar.

Non -

N

W zakresie badan mikrobiologicznych:

a n i

\

1

Wroriska

mgr inz. I\

W niniejszym spra\voiaaﬂiu wyniki badari odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
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