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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1081_WKZI2018

1. NAZWAIADRE§ KLIENTA:

IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

OBIEKT/-Y BADANIA:

ż.

3.

Tarnów, dn. 19.1 1.2018 r.

Brzeski Ośrodęk Sportu i Rekeacji w Brzesku
ul, Wiejska 12,32-800 Brzęsko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

5-W[ś^Zl20l8 z dnia 03.01.2018 r.

próbka wody pobranaprzez Laboratorium, wg specyfikacji poniżej:

OPIS PRoBK] MIEJSCE POBRANIA DATAPOBRANIA DATAPRZYĘCIA
)OLABORATORIUM

KODPROBKI
NADANYW

LABORATORIUM

STANPROBKI
WCHWILIPRZYĘCIA

WoDA
7xIncxr BAsENowEJ

wyposżonej w urządzenie
wytwarzające aerozol

wodno-powietrzny

BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12

Basen rekreacyjny, niecka

07.11.2018
godz.10.15 07.I1.20I8 2772-wl18

Bęzzaskzeżeń

Temperafurawody w
chwili pobrania próbki:

31,2,C\
Chlor wolny: 0,45 mgĄ--l

Próbkę pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)--)
Protokół pobrania próbki nr: 866118 z dnia07,1I.2018 r,

)
Uwagi: Próbka pobrana pr4;

wyłączonlT n aęrozolu
wodno-nowietrmvrn

! metoda badania temperafury: PN-77/C-04584 (NA)---) (norma wycofana przez PKN bez zastąpienia)*! 
metodabadania chloru: PB-NL-FCH-I0, łyd. 3 z 02.05.2017 napodstawie testów HACH nr 8021 (A)---)-"-) 
symbol (Ą przy numerze nolmy omacza metodę akredltowaną, symbol (NA) - metodę nieakredytowaną

4. WYNIKI BADAŃ

Data
tozplzakończ

badarria
Nazwa parametru Wlttik

badanial)
Jednostka Identyfi kacj a metody badawczej AlNA/PlZ2)

Dopuszczalna
wańośó / zakres3)

Urvagi

1 2 3 4 5 6
,7

8

07.1 1.18/
l7.11.18

obęcność i liczba baktęrii
Legionella sp.

0 jtk/l00 ml
PN-EN ISO I I'l 3 l :20L'| -08

fMaĘca B; Procedura 7 @odłoże GVPC);
Maksymalna objętość próbki wzięta

do badania 100 ml]

A 0
Granica wl.krywalności :

od 1jtlcll00 ml

1) Niepelvności rozszerzonej nie podaje się, gdy wynik badaniajest równy 0,
2) A - metoda akredytowana.
3) Na podstałvie Rozporządzenia Ministra Zdrowi a z 2 gnsdnia}}l5 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz,U,2015, poz.20l6)

Dla badanej próbki wody zostało spotzqd7one sprawo7rlanie z badań nr 1054-WKZ/2018 z dnia 09.11.2018 r,

Wyniki Autoryzował: Labofant
r,,,lion, curł

mgr lnź. Mtchał wiśniewski

W niniejszlłn sprawozdaniu wyriki badń odnoszą się tylko do zbadanej próbki.
zleceniodawca ma prawo do złożenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daĘ otrzl,rnania sprawozdaniazbadń

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej niz tylko w całości.
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