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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 370-W/KZ7/2019

I. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 1.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
] DATA  |PATAPRZYJECIA [  KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA FORE AN DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BOSIR Brzesko, ul. Wisjska 12 1001-W/19 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
= 24.04.2019| 24.04.2019
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1002-W/19 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny

Probki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 7 20.01.2016 (A)”
Protokét pobrania probek nr: 326/19 z dnia 24.04.2019 r.

Uwagi: Prébka 1002-W/19:
pobér przy wylaczonym aerozolu

wodno-powietrznym
K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metodg pobierania probek
4. WYNIKI BADAN
Kod probki: 1001-W/19
Data . .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgﬁ?;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? w?r?(r)) ;Sf(;zil;ig, Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Stezenie chloru EB-NL-FUR-10;
¢ s 0,31+ 0,04 mg/l wyd. 3202.05.2017 A 0,39-0,6°
wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
Stezenie chl PB-NL-FCH-16,
SEODIG RO 0,28 £ 0,05 mg/l wyd. 2 202.05.2017 A 0,37 Z obliczen
24.04.19 ZWigzancego na podstawie testow HACH nr 8167
24.04.19 Wynik_uzyskany bezposrednio
605+ 18 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5SMKCl
. PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<7,3) Temp. prébki 28,4°C
Potencjal redox ¥ mV A .
wyd. 1212.12.2016 =H0(3 < pH=76) Wynik badania podano
806 + 24 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data , Wynik ; . 2 Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaiial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnos¢ i liczba bakterii i idonmt| o e & o
P, selErichi sl 9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.04.19 o " .
Obiceninie 1 liczbi bakten! 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0
Pseudomonas aeruginosa
F04/PSJ-09
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Kod probki: 1002-W/19

Data

rozp/zakoncz Nazwa parametru b:izrr?i:l ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/N A/P/ZP \\'5:5;57(:222:&1” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | 44 g9 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 49
(utlenialno$¢)
1 PB-NL-FCH-10,
Stgzecte ctiom 052007 | mgl wyd. 3202.05.2017 A 07-1,0°
wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
s PB-NL-FCH-16,
ijgj-ig Siggenicxhlom 0244005 | mgl wyd. 2 202.05.2017 A 0,37 Z obliczen
o ZWIgZancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
619+ 19 z pomiaru}elsel\l:’ltrlggal Ag/AgCl
, PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<73) | Temp. prébki 31,6°C
Potencjal redox ¥ mV ’ A J : P :
wyd. 1212.12.2016 Z770(1.3 <pH57,6) Wynik badania podano
820+ 25 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Datfl i Wynik ; . 2) Dopuszczalna 5
o ,, crecd
rozgz/ézl;l(i):cz Nazwa parametru tatlania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnos¢ i liczba bakterii , - il N o
54,0419 Esuherichiaicol 9308-1:2014-12/A1:2017-04
26.04.19 T i
Obeenosé i liczba baktersi 0 it/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
Pseudomonas aeruginosa

b Wyniki badan podano wraz z oszacowana niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczona dla wspdlezynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sie, gdy wynik badania jest rowny 0,

? A — metoda akredytowana,

% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

4 podana wartodé stanowi roznice pomiedzy warto$cia tego parametru w wodzie w niecce basenowej,

% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni,

6 W sytuacii przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wod lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe jest
g J

krotkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,

Wyniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:

Starszy laborant

Dibuita

Elzbieta Kukulka

Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Labo

W zakresie badan mikrobiologicznych:

rant

.0_43.“"‘1\.:

mgr inz. Michai Wisniewski

Zatwierdzil:

Kierow

rnik Laboratoriu:t

J '2{_’\;;(7/ -

lnﬂr in

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza sig tylko do zbadanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

7. Katarzyna Szczepan
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