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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 694-W/KZ7/2019

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wigjska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 1.

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

] DATA  |PATAPRZYJECIA |  KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA Wi DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowej BOSIR Brazsko, ul, Wisjska.12 1777-W/19 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
" | i X 1778-W/19 b
wytwarzajqce' aerozo Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
. . 10.07.2019| 10.07.2019 1779-W/19 Bez
: Instalacja systemu cyrkulacji ) zastrzezeh
Woda wprowadzania .
e 1 : dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 1780-W/19 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
; ! 1781-W/19 -
do plywalni tazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)" E}vagi: Prélbka 1778-W/ 19:l
Protokoét pobrania prébek nr: 559/19 z dnia 10.07.2019 r. Bty gjgnz?pz(;f&rg;:yﬁrozo "

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

4, WYNIKI BADAN
Kod prébki: 1777-W/19

Data .
e Wynik o : 2) Dopuszczalna ;
rozp/zak(_)ncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,30+ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
Indels nadmangemisowy | 444 53 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 49
(utlenialno$¢)
Stezenie azotanow 114+13 mg/l PN-82/C-04576.08' A 20" Z obliczen
Stezenie chloru | };B_NzL rFER-1G, 5) 6)
10.07.19 wolnegos) 0,55+0,07 mg/ wyd. 3 z 0_:05. 017 A 0,37 -0,6 -
11.07.19 na podstawie testow HACH nr 8021
Stezenie chloru PB-NL-FCH-16, 7 .
: ) 0,21+ 0,04 mg/l wyd. 2 202.05.2017 A 0,3 Z obliczen
zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
4 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
63919 PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<73) 3,5M KCI
Potencjat redox mV 4 1212122016 A ST0(73< pH <76 Temp. probki 28,9°C
wyd. 1z lzslz - »SPES Wynik badania podano
840+ 25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data 5
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:g?lli:” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? \vg)r?(r));sjczz:g:s” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
O - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnos¢ i liczba bakterii . :
Escherichiaéoli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0 ---
9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.07.19 $6ili i
onre | =Rk Hott budert 0 jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
Pseudomonas aeruginosa
. 5 Posiew wglgbny, agar
_Ogdlnaliczba 11 itk/1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 A 100 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [5;23] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1778-W/19
Dati‘ . Wynik : 2 2 Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,20 +0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
Indels ARimangaRiaiowy | 5.4 pa mg/l PN-EN SO 8467:2001 A 4
(utlenialno$¢)
Stezenie azotandw 18,3+2,0 mg/l PN-82/C-04576.08' A 20" Z obliczen
o PB-NL-FCH-10,
10.07.19 Stqze'l“e Gl ota 052+007 | mgl wyd. 3202.05.2017 A 0,7-1,0°
11.07.19 wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
s PB-NL-FCH-16,
sigzenie chlgm 027005 | me/ wyd. 2202.05.2017 A 0,3” Z obliczen
zwigzanego”
na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
629+ 19 z pomiaru3else[\l/<1tx;gge} Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ mV P?'II\JL_IFZCII;'%’I 6 A i ;;g Egg E pg i ;Z; Temp. probki 31,3°C
WYG: 1 Zi2l b - »SPHS Wynik badania podano
830 +25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Dat? ; Wynik : ; 2) Dopuszczalna .
i1 . 3
rozt;))észlr\l(i);cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wairtosé [ sakiedd Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnoéé i liczba bakterii o {100 ml PN-ENISO 9308 1201412 i 5
i 9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.07.19 | Obecnosé i liczba bakterii .
12.07.19 Pseudomonas aeruginosa ’ 100l EN-EN I50 16266:2009 A ¢ -
P . Posiew wglebny, agar
. Ogdimaliczba = = | oo orevto | i PN-EN ISO 6222:2004 A 100 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1779-W/19
Dat? ; Wynik s . 2) Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z waittosh faakiee) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,22 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 -
Indeks nadmanganianowy )
(utlenialnos¢) 1,0+£0.22 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A -— -
Stezenie azotanow 11,6 +13 mg/l PN-82/C-04576.08'" A 20" Z obliczen
10.67.19 Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
11.07.19 9 o) 0,17 +0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 A 02" Z obliczen
Zwigzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
685+21 z pomiaruaelseb]/\;uigdce} Ag/AgCl
. ) PB-NL-FCH-17, i e
Potencjal redox mV 41212122016 A = Temp. prébki 28,5°C
wyd. 1.2 lalzs. Wynik badania podano
886 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
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Data ;
s Wynik ; . 2) Dopuszczalna .
roz;);(ziz;ﬁ?;cz Nazwa parametru baduiad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
5 139 .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
el o |jt/100ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.07.19 | Obecnosé i liczba bakterii .
120719 | Pseudomonas e s 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
. . Posiew wglgbny, agar
- Ogolm liczia s6oc | mie wykeyto | jti/l ml PN-EN ISO 6222:2004 A 100 7 ekstraktem drozdzowym,
INIXI00IEANIZIOW W czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1780-W/19
Dy Wynik Dopuszczalna
O . . 2) o
rozt;));(ziz;h;)ancz Nazwa parametru badaiad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z Witosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,26 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 -
TSROV [ g 5 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A —
(utlenialno$¢)
Stezenie azotanow 17,9+20 mg/l PN-82/C-04576.08'" A 20% Z obliczen
10.07.19 s PB-NL-FCH-16,
11.07.19 Stezenie CT";)“ 0,12 0,02 mg/l wyd. 2202.05.2017 A 0,27 Z obliczen
Zwigzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
674+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KC1
Potencjal redox ¥ mV P?'II\IL—IIZCS'%’l 6 A Temp. prébki 30,7°C
wyd..lz o le. ‘Wynik badania podano
875+26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
1oz /leli(t(z)lr'lcz Nazwa parametru Wonile Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z2 Dopuiszezalti Uwagi
é’a dania p badania" tylikacj Y J warto$é / zakres” wag
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ohmenof i ek belogcl 0 jti/100 ml PN-EN IS0 A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.07.19 | Obecnosé i liczba bakterii . ,
12.07.19 Pseudomonas aeruginosa 0 4tk 10l PN-EN IS0 16266:2009 A 0 o
5 < Posiew wglebny, agar
s L - o jtk/1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 A 20 2 ekstleiein decaibowyin,
mikroorganizméw w [1; 8] czas inkubaci 48 b
Kod probki: 1781-W/19
10z ?atli‘ nC; Nazwa parametru Wynile Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z2 Ropuszezgiv Uwagi
lfaszn?a z p badania” yhkag) Y 1 warto$¢é / zakres” vag
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy .
; - <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 -
10.07.19 (utlenialno$¢)
11.07.19 ,
Stezenie azotanow 3,39+0,37 mg/l PN-82/C-04576.08'" A 50 Z obliczen

Y Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczaj
Wyniki badan podano wraz z oszacowana niepewnoscig rozszerzon
ufnosci P okolo 95%

2 A—metoda akredytowana,

Y Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 . w's

Podana wartos¢ stanowi roznice pomigd
% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezyn
ow sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego

4 wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametréw fizykochemicznych).

krotkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/I,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,

*) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

' Norma wycofana przez PKN.

4 (uwzgledniajacg proces pobierania probki), obliczona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
Niepewnosci nie podaje sie, gdy wynik badania jest rowny 0, ponizej zakresu pomiarowego metody lub brzmi ,,nie wykryto”,

prawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
zy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni,
fekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

27 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanych prébek wody zostang sporzqdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: 2. THM, chloroform i Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych: L Caemiczny B 7 )
’Z??ﬂ,acw, ME A

viaria Bogacka / /) e A
\ 6 O\\d//n/ zczepane!

Lakhorant
W zakresie badan mikrobiologicznych: Q '
v 1/{-),’\/ \\

Dorota Wrofiska

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane imczej niz tylko w catoscei.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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