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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 809-W/KZ/2019
1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA: Brzeski O$rodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3. OBIEKT/-Y BADANIA:

ul. Wiejska 12, 32-800

Brzesko

(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 1.

prébki wody pobrane przez probkobiorcow Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

] DATA  |PATAPRZYIECIA | KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA PORRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BOSIR Brzesico, ul. Wisjska 1.2 2044-W/19 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 2045-W/19 Bez
wytwarzajqce. aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
. . 12.08.2019| 12.08.2019 2046-W/19 Bez
\ Instalacja systemu cyrkulacji - zastrzezen
Woda wprowadzania .
o A . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 B
Instalacja systemu cyrkulacji 2047-W/19 zastrzezenh
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2048-W/19 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Probki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)” g}vagh Prélbka 2045-W/ 19:1
3 - , ) . pobor przy wylgczonym aerozolu
Protokdt pobrania probek nr: 650/19 z dnia 12.08.2019 r. wodno-powietrznym

*)
4. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2044-W/19

symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

egz. nr 1

Data .
oy Wynik . . 2) Dopuszczalna 5
rozggézl;?:cz Nazwa parametru adanial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartodé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé¢ 0,21+0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
Indeks nadmanganianowy : g n .
(utlenialnodt) 1,1+0,2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 4
Stezenie chloru PB-NL-FCH-10, z
8 0,52 0,07 mg/Il wyd. 3202.05.2017r. A 0,39-0,6°
wolnego® .
12.08.19 na podstawie testow HACH nr 8021
12.08.19 St PB-NL-FCH-16,
Stgzemciction 0,19:004 | mg/l wyd. 2202.05.2017r. A 0,37 Z obliczei
Zwlnzanceo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
P PB-NL-FCH-17 750 (6,5 <pH <7,3) e
% i = < < 2 : o
Potencjal redox ¥ mV ’ A = S Temp. prébki 28,7°C
wyd. 1212.12.2016r. 2770 (73 <pH<76) Wynik badania podano
794 +24 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:gg;l;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z> wla)r(zggffc;ﬁ?;h Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
PP .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Olieetudil Hezhe biterl 0 tk/100 mi PN-EN ISO A 0
senerchia con 9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.08.19 Sl i
Obounodd i liuzha bakinri 0 jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
14.08.19 | Pseudomonas aeruginosa
P . Posiew wglgbny, agar
e gl Jiczha - 1_412 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w [1;12] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2045-W/19
Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:giZElil;" Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? w]:r(t)(l)) s'uésiczzﬁ?:s” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnos¢ 0,30 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
S idmAMEIRIEG, | yn sy mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 44
(utlenialnos¢)
. PB-NL-FCH-10,
Stgeenie giflom 048+006 | me/ wyd. 3202052017, A 0.7-1,09
'Woneeo na podstawie testéw HACH nr 8021
12.08.19
12.08.19 Stezenie chloru FENLECH 1%,
L i 5 0,24 % 0,05 mg/l wyd. 2 202.05.2017r. A 0,37 7 obliczen
zwigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
622+ 19 z pomiaru"elel»;trodcql Ag/AgCl
3,5M K
Potencjal redox ¥ mv };BINLl'zF 3{22)716 _ A = ;gg Egz : pg - ;Z% Temp. probki 32,1°C
wyh. Lz L. le. . - # SRR Wynik badania podano
823 +25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:\cglez:l) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? w]a)rct)(})) S,u;jczzaall?jsg) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
o o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecg"sf ! ,1.‘°,Z.ba b‘,‘!‘“‘“ 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0
schericitia col 9308-1:2014-12/A1:2017-04
R | osennst Datmsthei 0 jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
14.08.19 | Pseudomonas aeruginosa
. . Posiew wglgbny, agar
ik OgOII.la ll(,;Zba 36°C 3_717 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w [3;17] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2046-W/19
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgglil;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? w]a)r(i)g :;7223:?;3’ Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Thdches nioinpenionoRy | oy g0 p0 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru P LG I0,
R S 0,18 + 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017r. A 02" Z obliczen
zwiazanego® 2 3
12.08.19 na podstawie testow HACH nr 8167
12.08.19 Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
o618 PB-NL-FCH-17 3,5MKCI
Potencjal redox * mV d 1212122016 A Temp. prébki 32,6°C
WYG. 12 12z, L Wynik badania podano
813+24 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Sprawozdanie nr 809-W/KZ/2019 F04/PSJ-09
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Data

., Wynik ; : 2 Dopuszczalna ,
rozl;));(zizh(i):cz Nazwa parametru badanial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosc / zakres” Uwagi
1 2 3 ) 5 6 7 8
i o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnose i liczba bakteri o | j/100ml PN-EN 1SO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.08.19 | Obecnos¢ i liczba bakterii . ;
140819 | Preudomonns seruginasa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0
. . Posiew wglebny, agar
ik O.gOh.m h(,:Zba 36°C 1.29 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 20 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2047-W/19
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru b\?\éyn{kl) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z> DOPP,S zcza{na 3) Uwagi
badania adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy )
(utlenialiods) 1,4+0,3 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A --- -
i PB-NL-FCH-16,
Bigaric alilom 0,15£003 | mgl wyd. 2202.05.2017. A 027 7 obliczed
12.08.19 Zwigzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
12.08.19 Wynik_uzysll(any bezpoé/redni;)
633+ 19 z pomiaru elektroda Ag/AgC
3,5M KCl
Potencjal redox ¥ mV EBINL{;%{ ;)Z,G ) A Temp. prébki 33,1°C
WYG: 2 Tt L Wynik badania podano
830+25 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
rozp/;)a;li(tgﬁcz Nazwa parametru Wynikl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z> BDepuszozgion Uwagi
badania badania" warto$é / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
a1 5 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
e 0 |jtk/100ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.08.19 | Obecnos¢ i liczba bakterii . ;
14.08.19 Piciidbiani arpians 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 -
. . Posiew wglebny, agar
- gl liczha e | ks | kim PN-EN 1SO 6222:2004 A 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w [17; 55] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2048-W/19
Data Wynik Dopuszczalna
- : : 2) ;
rozg);czlzi?:cz Nazwa parametru badatia? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
12.08.19 Indeks nadmanganianowy o .
12.08.19 (utlenialnogé) 0,7+0,1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 ---

Y Wyniki badan podano wraz z Oszacowang niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczong dla wspolezynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnosci P okolo 95% Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest réwny 0,
Y A - metoda akredytowana,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

¥ Podana wartos$¢ stanowi roznicg pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni,

% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapiacymi sie mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/I,

"' Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartoéci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,

% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 2045-W/19 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

Starszy laborant
2 : /4 ,////(/q/ Starszy laborant
W zakresie badan fizykochemicznych: n ,e WLt ant

Elzbieta Kukutka Z"ﬁ \,9;-,/\
- K,

mgr Harolina Wasa

L aborant

W zakresie badan mikrobiologicznych: INREYLL A
mgr inz. Michal Wisniewski

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza sig tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do ztozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane imczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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