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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1029-W/KZ7/2019

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Odrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 1.

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA B0 vhi DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2537-W/19 Bez' ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 5 Bez
: 1 ) ) 538-W/19 trzesen
wytwarzajqce. aerozo Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 25.092019| 25.092019 | i o Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji zastrzezen
. s . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j - -
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Beg
Instalacja systemu cyrkulacji 2540-W/19 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad.zana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2541-W/19 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)"), PB-NL-FCH-15, wyd. 2 220.01.2016 (A)"

Protok6t pobrania probek nr: 837/19 z dnia 25.09.2019 1.

Uwagi: Probka 2538-W/19:
pobér przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

") symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek

4, WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2537-W/19

Data ;
, Wynik ; ; »|  Dopuszczalna .
rozgé(zizlr(lci):cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartodé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,11 +0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
Indeks nadmanganianowy - . n .
(utlenialnosé) 1,1+ 0,2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 4
Stezenie azotanow 3,52+ 0,39 mg/l PN-82/C-04576.08'% A 209 Z obliczen
: PB-NL-FCH-10,
25.09.19 Stezetic cltoru 051£007 | mgl  |wyd 3202052017 A 039069
26.09.19 WOHCE0 na podstawie testow HACH nr 8021
o . PB-NL-FCH-16,
Stgzene chilory 0,13£0,02 | mgl wyd. 2202.05.2017 A 037 Z obliczen
Zwlgzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik'uzyskany bezposrednio
677 +20 1 z pomlaru3el;;lztrlggz} Ag/AgCl
« PB-NL-FCH-17, >750(6,5<pH<73) LG 6
8)
Potencjal redox my wyd. 17 12.12.2016 A |3m003<pHETE) [y BT
878 +£26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data .
o Wynik - . 2 Dopuszczalna 2
rozt;));fla;l;(i);cz Nazwa parametru badaitiad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosE ] zakiesd Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
- - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnosé | liczba bakderii 0 |jt/100ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
25.09.19 Obecnos¢ i liczba bakterii .
27.09.19 | Pseudomonas aeruginosa v JikA00 ml FN-ENIS0 162602009 A 0 -
" . Posiew wglebny, agar
o Ogélna “gaa sgec | mie wykryto | jtis1 ml PN-EN SO 6222:2004 A 100 2 ekstaktem drizdsovm,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2538-W/19
Tt Wynik Dopuszczalna
, ’ . . 2 .
rozg;(zizl:i):cz Nazwa parametru badaniad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z sviitose ) zakies) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtno$é 0,11 +0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
Indeks(l'l‘;gr‘fi‘:ﬁiaé‘é‘)"“"‘w 1,102 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 4
Stgzenie azotanow 8,13+ 0,89 mg/l PN-82/C-04576.08 A 20% Z obliczen
Stgzenie chloru FBALICE10 "
25.09.19 e 029+0,04 | mgl wyd. 3202.05.2017 A 0,7- 1,0
26.09.19 Wolneego na podstawie testow HACH nr 8021
Stezenie chloru < PB-NL-FCH-16, 7 _
: %) 0,25+0,05 mg/l wyd. 2202.05.2017 A 0,3 Z obliczen
Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ e mV PB-NL-FCH-17, A 2750(6,5<pH<13) Tem 3,5:;1;;(3311 2°C
j wyd. 1212.12.2016 2770 (7,3 <pH<7,6) wynii'b';dma podano
812+24 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Data Wynik Dopuszczalna
it " o ~ 2) =
rozgé(zizknci);cz Nazwa parametru badanisd Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z sartolt | pakie® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
P " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnose | liczba baiderii 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
25.09.19 | Obecnosé i liczba bakterii ; ,
27.09.19 Pseudomonas aeruginosa ’ JH/100 FEEN 190 162662007 A g -
. Posiew wglebny, agar
e Og6lng liczha e 4,920 jtk/1 ml PN-EN SO 6222:2004 A 100 2 ekstraktern drotddowym,
mikroorganizméw w 3 [4;20] czas inkubacii 48 h
Kod prébki: 2539-W/19
I/)Zif y Nazwa parametru Wik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszezalna Uwagi
roztp))azan(i);cz P badania fyAiag) ¥ J warto$¢ / zakres® °©
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé <0,10 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 ---
Indeks( Saggifﬁia;‘)a“o‘w 09+02 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
Stgzenie azotanow 3,61+0,40 mg/l PN-82/C-04576.08' A 209 Z obliczen
25.09.19 Stezenie chloru EB-NL-FCH-16,
26.09.19 \ . 0,13+ 0,02 mg/l wyd. 2 202.05.2017 A 027 Z obliczen
Zwihzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
=2l PB-NL-FCH-17 M EC
Potencjat redox ® mV 121212 20’1 6 A Temp. probki 28,6°C
wWyg. 4 23434 Wynik badania podano
900 £ 27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
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Data .
5 Wynik ; . 2 Dopuszczalna .
rozl}));s:[:lci):cz Nazwa parametru badanial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z warto$é / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
- " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obeonoséinzba haktad 0 |jt/100ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
25.09.19 Obecnos¢é i liczba bakterii .
27.0919 | Pseudomonas —— 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 -
. Posiew wglebny, agar
s l‘gz"a s6ec | mie wykryto | jtisl ml PN-EN 1SO 6222:2004 A 20 z elestraktem drozdzowym,
s il czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2540-W/19
1oz, ]/)z:(aoﬁcz Nazwa parametru Vinik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszozalna Uwagi
lfa o p badania? J y J wartos¢ / zakres® wagl
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtno$é <0,10 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 ---
Indeks nadmanganianowy | g, o, mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
(utlenialno$¢) ’ ’ ’
Stezenie azotan6w 8,15+ 0,90 mg/l PN-82/C-04576.081» A 209 Z obliczen
25.09.19 . PB-NL-FCH-16,
26.09.19 Sigzenicdilon 005001 | mgl wyd. 2202.05.2017 A 027 Z obliczefi
Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik‘uzyskany bezposrednio
69521 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCl
Potencjat redox ® mV deI;IL'IFZCS'zlg’l 6 A Temp. probki 32,6°C
wyd. 1z lz.l1z. Wynik badania podano
892 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
rozp/?aall(t:ﬁcz Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszezalna Uwagi
Eadaria badania? warto$¢ / zakres®
1 2 3 4 5 6 7 8
- . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obechost ilicaba balderi 0 tk/100 ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
25.09.19 | Obecnosé i liczba bakterii . ]
27.09.19 eaudononas eEruginoN 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
) Posiew wglebny, agar
s “gaa we| oo jti/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 20 zekstakam dros by,
TNIXFOOIganizmow w [2; 14] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2541-W/19
10z, I/)Zztl:loﬁcz Nazwa parametru Wgnik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszzaing Uwagi
tI;a dasiia p badania? J Y J warto$é / zakres” wag
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy ;
25.09.19 (utlenialnosé) 1,1+£0,2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 ---
26.09.19 . .
Stezenie azotanow 2,66 + 0,29 mg/l PN-82/C-04576.08'” A 50 Z obliczen

! Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczajg wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametréw fizykochemicznych).
Wyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscia rozszerzona (uwzgledniajaca proces pobierania prébki), obliczong dla wspétezynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest réwny 0, ponizej zakresu pomiarowego metody lub brzmi ,,nie wykryto”,
D A - metoda akredytowana,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
% Podana warto$¢ stanowi réznice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoécia w wodzie doprowadzanej do plywalni,
% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
® W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi sie mozliwe jest
krotkotrwate podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartoéci nie wiekszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartoéci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,

% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7

10 Norma wycofana przez PKN.

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanych prébek wody zostang sporzqdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: Y. THM, chloroform i Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:
i . ; : ; rium
W zakresie badan ﬂzykocher(nrlcz?l}"vch. Kierow, nik : L abornto
~horant € ¥ ) / "z-:ft’(:
/;, .2 AT S ol k
e f Bogacka mar inz. Kata yna Szczepane

W zakresie badan mikrobiologicznych:

L\/f/\\

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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