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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1189-W/KZ/2019

1. NAZWA I ADRES KLIENTA: Brzeski O$rodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA: 1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 r.
3. OBIEKT/-Y BADANIA: prébki wody pobrane przez probkobiorc¢ Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:
] DATA  |PATAPRZYJECIA |  KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA POBR ARTA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe; BOSIR Brzesko, ul. Wicjska 12 2970-W/19 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j ‘
Wwyposazonej w urzadzenia BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 2971-W/19 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny :
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 |
. . 13.11.2019| 13.11.2019 2972-W/19 Bez
. Instalacja systemu cyrkulacji - zastrzezen
Woda wprowadzania .
. . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej . >
z systemu cyrkulacji BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 2973-W/19 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
. ; 2974-W/19 -
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Probki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 )" Ewagi: Prélbka 2971-W/ 19:1
Protokot pobrania prébek nr: 967/19 z dnia 13.11.2019 1. P rodnopouictoamym

" symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek
4. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2970-W/19

Data ;
. Wynik : ; 2) Dopuszczalna 3
rozt;));(zizlrxlci):cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartost 7 zekres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,23 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
bcleks sadvangmuisngwy | 445563 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 4
(utlenialno$¢)
- PB-NL-FCH-10,
St‘?ze‘;‘e ol 0,62+008 | mel wyd. 3202.05.2017r. A 0,39-0,69
13.11.19 wolnego na podstawie testéw HACH nr 8021
13.11.19 - PB-NL-FCH-16,
AgZedizchlom 0,14+003 | mgl wyd. 2202.05.2017 1. A 037 Z obliczen
ZwWlgzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio I
694+21 z pomiaru;lsehl;tligg Ag/AgCl
. PB-NL-FCH-17, >750(6,5<pH<73) T ; 5bki 28,7°C
Potencjal redox * mV A emp. probki 28,
wyd. 1212.12.2016 . >770 (7,3 <pH<7,6) Wik baslania podaio
895+£27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa |
|
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Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:\c/i)a,ﬁli:l) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej \vla)r(t)([))s}lc'siczz;g:l;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 7 8
Obecnosé i liczba bakterii o |0 S e g
Eahertdia:aol 9308-1:2014-12/A1:2017-04
13119 | Oheonosdiliezba bakfer 0 /100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 0 -
15.11.19 | Pseudomonas aeruginosa J : }
, . Posiew wglgbny, agar
; OgOh.la h‘,:Zba o~ | nie wykryto | jtk/l ml PN-EN ISO 6222:2004 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2971-W/19
Data , Wynik ; . Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej wartoe fzakres® Uwagi
badania
1 2 3 -4 5 7 8
Mgtnos¢ 0,22+ 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,5
Indeks nadmanganianowy | 45,03 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 4
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru EB-NL-FLE-19,
1neeo” 0,50 + 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. 0,7-1,09
13.11.19 Woineso na podstawie testow HACH nr 8021
13' 11.19 Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
B ; %) 0,26+ 0,05 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. 0,37 7 obliczen
Zwigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
666 %20 z pomiaru;lsel\l/({(rlgcci:al Ag/AgCl
Potencjal redox ¥ mV I(;BiNIT; (l:;l 52)71,6 i;;g Egg ipg E ;2 Temp. prébki 31,0°C
Wyd. 12 1222 L. - 2 =PRsl Wynik badania podano
867 +£26 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru b?éiﬁlil;l) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej w?;:g;;fczzﬂgig) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 7 8
Obecnos¢ i liczba bakterii 0 /100 ml S 153-195;0;282014-12 0 N
Bscherichia ool 9308-1:2014-12/A1:2017-04
13.11.19 | Obecnosé i liczba bakterii 0 it/100ml | PN-ENISO 16266:2009 0
15.11.19 | Pseudomonas aeruginosa J ’
z . Posiew wglebny, agar
. Ogolr}a h(,:Zba 3 2 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2972-W/19
Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:\c,l}:rlxlil;‘ ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej wﬁgzsf‘;zaﬁi” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 7 8
Indeks nadmanganianowy | 45, ¢ 3 mg/l PN-EN ISO 8467:2001
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru EB-NL-FCH-S,
e % 0,18+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 . 0,27 Z obliczen
13.11.19 ZW1gzancgo na podstawie testéow HACH nr 8167
13.11.19 Wynik uzyskany bezposrednio
714 +21 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
. " PB-NL-FCH-17, aapiecl
Potencjal redox mV 4 1212.12.2016 - Temp. probki 28,4°C
wyd. 1z 1222 k. Wynik badania podano
915+27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
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Data .
s Wynik ; \ 2) Dopuszczalna s
rozg;fizl;l(i):cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
i .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Cbreodd ke huluil o |j/100ml PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
3.11.1 $¢ili ii
! 5| Obecnost i liczba bakerii 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0
15.11.19 | Pseudomonas aeruginosa
. . Posiew wglebny, agar
 Ogolaliczha =~ | oo ooprs | oot PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 ekstraktem drozzowym,
mikroorganizméw w 36°C : %
czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2973-W/19
Data Wynik Dopuszczalna
° . ; o) ;
rozgﬁ:;l:i):cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z warlost ] zakies® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | .45, 45 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A —
(utlenialno$¢)
o PB-NL-FCH-16,
o — 0,18+0,03 | mg/ wyd. 2202.05.2017 1. A 027" Z obliczefi
13.11.19 Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
13.11.19 Wynik uzyskany bezposrednio
689 +21 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
Potencjat redox ¥ mV EBINLI-zF?zHi(I)Z% A Temp. prébki 31,6°C
Wyds 2z Le.l2. o Wynik badania podano
890 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
roz| /lelit:flcz Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszczalna Uwagi
ga dania p badania” J y J warto$é / zakres® agl
1 2 3 4 5 6 7 8
S 55 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ottt | | DN Ko ) :
9308-1:2014-12/A1:2017-04
13.11.19 $6 1 li ii
3 Obecnos¢ i liczba bakterii 0 jtk/100ml | PN-ENISO 16266:2009 A 0
15.11.19 Pseudomonas aeruginosa
, . Posiew wglebny, agar
o Ogélna liczba s6C 1,1 5 itk/l ml PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikmorganizmbw (18] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2974-W/19
1oz 22:?0(102 Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszezglng Uwagi
t?a dania wap badania” J Y J warto$é / zakres” wag
1 2 3 4 5 6 7 8
13.11.19 Indeks nadmanganianowy ;
13.11.19 (utlenialnosc) 1,2+0,3 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 ---

b Wyniki badan podano wraz z oszacowana niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania probki), obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sie, gdy wynik badania jest réwny O lub brzmi ,,nie wykryto”,
? A - metoda akredytowana,
Y Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

9 Podana wartos¢ stanowi réznicg pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a Jjego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni,

% Przy jednoczesnym wspomaganiu de nfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
1Zy | ym wspomag Zy ) p

9 W sytuagji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapiacymi sig mozliwe jest

krotkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartoéci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

' Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,
a Yy

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,

) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 2971-W/19 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:
W zakresie badan fizykochemicznych: /k{‘z’ J/; G L
- . ndT InZ =l~_v[-"_’""ml Szcz ~‘E7\‘““‘"l‘

*1zbieta Kukulka
W zakresie badan mikrobiologicznych:

Lakhorant
\vords

Dorota Wronska

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosz3 sig tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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