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1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

IDENTYFIKAC JA ZLECENIA:

OBIEKT/-Y BADANIA:

2.

3,

Tarnów, dn. 19.I2.20l9 r.

Brzeski Ośrodek Spońu i Rek-reacji rv Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Grnina Brzesko)

l -Wi KZi201 9 z dnia 02.01.2019 r.

próbki ri,odi,, pobrane przez próbkobiorcórv Laboratorium.
tr g specl fikacji poniżej:

OPIS PROBKT N{IEJSCE POBRANIA DATA
PoBRĄNIA

DATA PRZYĘCIA
DC)

LABORATORIUN{

roo pnóert
NADANY W

LĄBOIŁĄTORIUN{

STAN PRoBKl
WCHWtI-I
PRZY_]ĘCIA

woda z niecki basenor,ł,ej
BOSiR Brzesko. u1. \\riejska 12

Basen pływacki, rriecka

17.12.2019 I7,I2.2019

3312-W/19
Bez

zastrzężęrt

woda z nięcki basenorł,ej
wyposażonej w urzadzenia

wytwarzające aerozol
wodno-powietrzny

BOSiR Brzesko, u1. Wiejska 12

Basen rekreacyjny, niecka
3313-W19

Bęz
zastrzężeń

Próbki pobrano zgodnie z:PN-EN lSO 19.ł58:2007 (A)-), PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z20.0I.2016 (A)-)

Protokół pobrania próbek nr: 1063/19 z dnia 11.12.2019 r.

Uwagi: Próbka 33 1 3-Wl 9:

pobór prz1, lvl"łączonl,m aerozolu
rvodno-porvietrznvm

") syl,-,bol (A) pvy numeźe nonnyoznacza akled\to\yaną netodę pobteranra próbek

4. WYNIKI BADAŃ

Kod próbki: 3312-\\719

Data
roz,plzakończ

badania
Nazwa pammetru

Wynik
badania1)

JedIrostka Identylikacja metody badawczej łNłP/Z') Dopuszczalna
wartośc / zakres3)

Uwagi

1 2 3 4 5 6 1 8

l1 .12,19
11 .1,2.19

Stężerrie chloru
wolnego8)

0,44 i 0,06 rng/1
PB_NL,FCH-10,

u,yd, 3 z02,05.20l7 r.

na podstawie testólv ITACI] nr 802 l
0,3 5) 0,6 6)

Stężenie chloru
zlvią}zanego3'

0,23 + 0,04 mg/1
PB-NL-FCł]-16.

wyd.2z02.05.2017r.
na podstalvie testów HACH nr 8 l 67

0,3 7) z obliczeń

Potencjał redox 8)

712 t 21

rnV PB-NL_FCH-l7,
wyd. 1 z 12.12.2016r

A : 750 (6.5 < pH i 7.3)

ż1 ,10 (1,3 < pH:7,6)

Wl,nik uzvskanl, bezpośrednio
z pomiaru elektrodą AglAgCI

3.5M Kc]l
Ternp. próbki 28.3'C

9l3 i 21
Wylik badarria podano

v, przeliczeniu na elektrodę
lł,odorową

Data
rozplzakończ

badania
Nazwa parametru Wyrrik

b3dal)lx"
Jednostka Iden§fi kacj a metody badawczej A/NłP/Z') Dopuszczalrra

wańośc / zakresr)
Uwagi

1 ż 3 4 5 6 7 8

I,7.I2.I9
19.I2.I9

obeoność i liczba bakerii
E.scheric:]lia coli 0 jtkl100 ml

PN-EN ISO 9308-1 :20l 4-12
PN-EN ISo

9308-1 :2014-1 2 l A1 :2011 -04
0

obecnośc i liczba bakterii
Pseudomonas aeruginosa

0 jtki l00 lnl PN-EN ISO 16266:2009 0
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Kod próbki: 3313_W/19

Data
roz,plzakończ

badar-ria

Nazwa pararnetru
Wynik

badal]la '
Jednostka Idenly l'ikaoja rllek]dy badawczej A,lNAiP/Z')

Dopuszczalna
rł,artośc / zakres3)

Uwagi

1 2 ) 4 5 6 1 8

11_12.19

l8-12.19

Indeks nadrnanganianowy
(Lrtlenialność) 1,2 + 0,3 mg/1 PN-EN ISO 846'7:200I 44)

Stężenie chloru
wolnego8)

0,58 + 0,08 mgi1
PB-NL-FCH_10.

wyd.3z02.05.2017r.
na podstawie testóu, HACIT nt 802 l

0,7 1,0 ó)

Stężenie chloru
związanego3)

0,25 + 0,05 mgil
PB-NL-FCtl- 1 6,

rł,yd.2z02.05.2017r.
na podstau,ie testórv HACFT nr 81 67

n]7) Z obliczęń

Potencjał redox S)

629 + 19

mV PB-NL_FCH- 17,

wyd. 1z 12.12.2016r.
7_iC (6.5 a pH: ]-._r)

770 (7,3 < pH < 7,6)

Wynik uzyskanv bezpośrednio
z pomiaru elektroclą A_'eiAgCl

3.5N1 KC]l
Temp, próbki 3 1.5'C

830 + 25
Wynik badania poclano

w przeJiczeniu rra elektrode
u,odorową

Data
rozplz,akończ

badania
Nazwa paramehu Wynik

badanial)
Jednostka Identyfi kacja metody badawczej A/NA,/P|Z2)

Dopuszczalna
,,vaność / zakresr)

Uwagi

1 2 3 4 5 6 1 8

l1 ,1ż.19
i 9, 12.1 9

obecnośc i liczba bakterii
Escherichia coli 0 jtVl00 nl

PN-EN ISO 9308-1 :20l4-1 2
PN-EN ISo

9308- 1 :20 1,1-12 i AI :2017 -04
0

obecność i liczba balcerii
Pseudomonas aenęinosa 0 jtlł'l00 rnl PN-EN ISO 16266:2009 A 0

przy poziomie ufności P około 959ó, \ieperiności nie poda.|e się. gdy rvl,nik badania jest ró,"vn1,,0,
2) A tnetorla akledltowana,

5) Prz.v jednoczesn\nl wspomasaniu dezl,nfekcji zrvląkanri clrloru protnielriorvanierl UV ]ub ozonelll,

krótkotnvałe pod\1,\ższone stężenia chloru rłolnego do rłartości nle riiekszej niż 3_0 m91_

''Dąryc clo utrryrnania jak najniższej r.vartości_
3) Baclanie \ry'konane poza siedzibą T-aboratoriLrm rv lliejscu i punkcie pobiemnia próbek do badan lnikrobiologicznyclr.

Wyniki Autoryzował:

W zakresie badan fizykochemicznych:

Starszy ląborąnt

.ilł*"-
Elzbteta kukułka

W zakresię badń mikrobiologicmych

Laborant
CI;i,ł, cłL

mgr inż. Michal wiśniewskl

W niniejszynl sprar,vozdaniu *r,niki badari odnoszą sie Ę,lko do zbadanej próbki,
Zleceniodalvca ma pra\\,o do złożenia pisemnc.j skargi rv terminię 7 dni od dat}, otrz},mania sprawozdania z badari.

Bez prsernnej zgody Laboratorium sprar.vozdanie nie moze bl,ć por.vie|ane inacze.j niż t1,lko rv całości,
KONIEC SPRĄWOZDANIA

zatwierdził:

Starszy ląborąnt
21r,Lh"\
m{r Karolina Wasa

Sprawozdanie ff 1 32 1 -WKZI 201 9
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