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1.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 37-W/KZ/2020

NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarnéw, dn. 17.01.2020 r.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 1.

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA PORRANTA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowei BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 110-W/20 Bez' '
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 111-W/20 Bez
wytwarzajgce aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 15.01.2020| 15.01.2020 Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji 112-W/720 zastrzezen
i . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j
z systemu cyrkulacji BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 B
Instalacja systemu cyrkulacji 113-W/20 zastrzezeh
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 114-W/20 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z20.01.2016 (A)” Swagi: Prc}')bka 111-W/20: i
Protokét pobrania prébek nr: 33/2020 z dnia 15.01.2020 r. SRR ‘;;roz(}ifnvgpzc\:g,zgr};fyﬁrozo !

*)

4. WYNIKI BADAN
Kod proébki: 110-W/20

symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wyn}kl) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dop U zezing 3) Uwagi
: badania wartos¢ / zakres
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,15+0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
Indeks nadmanganianowy |, (3 gl PN-EN ISO 8467:2001 A 4
(utlenialnos¢)
Stezenie azotanow 10,2+1,1 mg/l PN-82/C-04576.081” A 20" Z obliczen
Stezenie chloru | PB_NIZ)_FCH_IO’ 5) 6
15.01.20 wolneso® 0,56 + 0,07 mg/| wyd. 3202.05.2017r. A 0,3”-0,6 -
16.01.20 na podstawie testow HACH nr 8021
Stezenie chloru TERREELIAE, 7 .
A 3) 0,20+ 0,04 mg/1 wyd. 2 202.05.2017r. A 0,3 Z obliczen
Zwliqzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ e mV PE-NIL-#LH-17, A 2750(6,5<pH<7.3) Temp3ﬁr1:34b}k(i(:2[8 4°C
wyd. 1z12.12.20161. >7170 (7,3 <pH <7,6) Wytik badan podanp
853426 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data .
o Wynik ; ; 2 Dopuszczalna ;
roz]g)égil[\l?;cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartot sakied) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
— - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
ObecnosCiliczba b‘;!“e“' 0 jtk/100 ml PN-EN 1SO A 0
seherichia colt 9308-1:2014-12/A1:2017-04
15.01.20 | Obecno$é i liczba bakterii .
17.01.20 izttt derigiasse 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
¢ . Posiew wglebny, agar
L el o itk/1 ml PN-EN SO 6222:2004 A 100 ekstraleiein droadrowyin,
mikroorganizméw w [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 111-W/20
1oz ]/:;Ztlfoﬁcz Nazwa parametru Weguils Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dapnszozalug Uwagi
lfa dania p badania® ° ty J Y 1 warto$é / zakres® &
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,13 +0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
ek nadmanpamianswy | 4 g6 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 49
(utlenialnos¢)
Stezenie azotandw 15,9£1,7 mg/l PN-82/C-04576.08'" A 209 Z obliczen
. PB-NL-FCH-10,
Stgeie ilion 0,61£0,08 | mgl wyd. 3202.05.2017. A 071,09
15.01.20 wolnego® i -
16.01.20 na podstawie testow HACH nr 8021
Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
et 3) 0,32+ 0,06 mg/1 wyd. 2 202.05.2017r. A 0,37 Z obliczen
ZW1gzanego na podstawie testdw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
617+ 19 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
3,5M KC1
) PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH <7,3) SMEKCL
Potencjal redox ¥ mV % A Temp. prébki 31,3°C
wyd. 12121220161 277003 <pH £7.0) Wynik badania podano
818 +£25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
?ailoﬁc Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? Dopuszozlin Uwagi
rozé)acziznia z azwap badania” g, Y J warto$é / zakres® &
1 2 3 4 5 6 7 8
o et .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnost liezba b"l‘!‘te“‘ 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0
elnene e 9308-1:2014-12/A1:2017-04
15.0120 | Obecnos¢ i liczba bakterii ; .
17.01.20 Pseudomonas aeruginosa g jti/100 ml PN-ENISO 16266:2009 A 0 -
" . Posiew wglebny, agar
e Opflealloshs o | by | el PN-EN ISO 6222:2004 A 100 wekstealtiem deobowyn,
MIKIOOTEANZMOW W [19;62] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 112-W/20
oot N " Wynik | odnostka | Tdentyfikacja metody badawezej | AINA/P/z?| Dopuszozalna Uwagi
roztl’)a(zi?i n;);)cz azwa parametru badania® ednos entyfikacj ly wezej wartodé / zakres) wag
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,10+0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 -
Indeks nadmanganianowy | g9, o me/l PN-EN ISO 8467:2001 A
(utlenialnos¢)
Stezenie azotanow 10,0 + 1,1 mg/l PN-82/C-04576.08'7 A 20" Z obliczen
T Stezenie chloru FB-NL-FCH-15,
16.01.20 o 5 027+0,05 | mgl wyd. 2202.05.2017r. A 027 Z obliczen
ZWiazanego na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
692421 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KC1
Potencjat redox ¥ mV EBINLJ 3{256 ) A Temp. probki 28,4°C
Wyds 1.2 Len s L Wynik badania podano
893 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru ngym.kl) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z” DOpP,S zcza}na ) Uwagi
Badania adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
I .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
ObecnosClicaba bakteri 0 jtk/100 ml PN-EN 1SO A 0
varen 9308-1:2014-12/A1:2017-04
150120 | Obecnosé i liczba bakterii .
17.01.20 Puesdomons ieistom 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
. . Posiew wglgbny, agar
- Qg Yierlia . 5 itk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 ebstraleten drozdonwg,
MIKIO0rganizmow w [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 113-W/20
rozp]/)zztliloﬁcz Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? D pIziERin Uwagi
badania badania” wartosé / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,11+0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,3 ---
Iicksmadmansaniznowy [ 46545 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
(utlenialnos¢)
Stezenie azotandw 18,520 mg/l PN-82/C-04576.08" A 20 Z obliczen
15.01.20 Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
16.01.20 s 2 0,27+ 0,05 mg/l wyd. 2 202.05.2017r. A 0,27 Z obliczen
ZwWiqzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
680+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
Potencjal redox * mV EBI-NLI-ZF (1:2H ;)Z’G § A — Temp. prébki 31,8°C
wyd. Lz Lelz. L. Wynik badania podano
881426 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data Wynik Dopuszczalna
, . . 2) .
rozg):é:;};?;cz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z waittosE zakras) Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
s .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ob“gosf ‘,l.‘clz,b y b?!“e”‘ 0 jtk/100 ml PN-EN ISO A 0
DEIenaaoN 9308-1:2014-12/A1:2017-04
15.01.20 | Obecnosé i liczba bakterii .
17.01.20 Preudlononas aerustiosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 ---
. . Posiew wglebny, agar
_ Ogdlna licdba . i itk ml PN-EN ISO 6222:2004 A 20 2 eksrolktem drozdzovym,
mikroorganizméw w [1;10] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 114-W/20
Data Wynik . . Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? ¢ / zakres) Uwagi
badania adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | 44, ¢ mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 50
15.01.20 (utlenialno$¢)
16.01.20 X 10 i
Stezenie azotandw 6,58 +0,72 mg/l PN-82/C-04576.08'” A 50 Z obliczen

Y Wyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania probki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okolo 95% Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest réwny 0,

2 A —metoda akredytowana,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

) Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni,
5 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

krotkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/I,

) Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedzibg Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
%) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

19 Norma wycofana przez PKN.

Dla badanych prébek wody zostanq sporzqdzone kolejne sprawozdania z badan w zakresie: Y, THM, chloroform i Legionella sp.
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Wryniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:

Zatwierdzil:

Kierownik Laboratorium

Rowefjaret

s 1
mgr inz Katargyna Szczepane

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie nr 37-W/KZ/2020
Strona 4 z 4
egz. nr 1

F04/PSJ-09
Wersja nr 7 z dnia 25.02.2019 r.



