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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 80-W/KZ/2020

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA: Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA: 1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 r.
3. OBIEKT/-Y BADANIA: probki wody pobrane przez probkobiorcéw Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:
KOD PROBKI ;
. DATA PRZYJECIA STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA DATA POBRANIA NADANY W
DO LABORATORIUM LABORATORIUM W CHWILI PRZYJECIA
Bez zastrzezen
i i et i i iei Temperatura wody
Woda deSt-al:l[cjl Clt::plej BOSIR B'rzesko, ul. Wiejska 12 15(.101.12(())23% 15.01.2020 115-W/20 ¥ ol pnants
wody uzytkowej Szatnia meska, natrysk Bodz, 1V, probki: 39,7°C”
Chlor wolny: <0,10 mg/l™”
Bez zastrzezen
. e s . . ;s 01. Temperatura wody
Woda z mSt?laCJI CI?PIGJ BOSIiR Pfrzesko, ul. Wiejska 12 | 15.01 20?0 15.01.2020 116-W/20 5
wody uzytkowej Szatnia damska, natrysk godz. 10:40 probki: 37,5°C7
Chlor wolny: <0,10 mg/l™”
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)™ , .
Protokét pobrania probek nr: 34/2020 z dnia 15.01.2020 r. Uwagi: ---

") metoda badania temperatury: PN-77/C-04584 (NA)"" (norma wycofana przez PKN bez zastapienia)
") metoda badania chloru: PB-NL-FCH-10, wyd. 3 z 02.05.2017 na podstawie testéw HACH nr 8021 (A)
") symbol (A) przy numerze normy oznacza metode akredytowana, symbol (NA) - metode nieakredytowang

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci cieplej wody uzytkowej w wewnetrznej instalacji Obszar regulowany: tak
w nieruchomosci u odbiorcy ustugi

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 115-W/20

4wy

Data A/NA/P/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wynik badania” | Jednostka Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? warto$¢ / Uwagi
badania zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
150120/ |ob & i liczba bakterii PN-EN ISO 11731:2017-08
RIS ecnosc 1 liczba bakteril . p [Matryca B; Procedura 7 (Podloze GVPC); Granica wykrywalnosci:
25.01.20 Legionella sp. nie wykryto | jtk/100 ml | =00 g objetosé probki wzieta Al <100 od 1 jtk/100 ml
do badania 100 ml]
Kod probki: 116-W/20
Data A/NA/P/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wynik badania®” | Jednostka Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? wartos¢ / Uwagi
badania zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
150120/ |Ob (& i liczba bakterii PN-EN ISO 11731:2017-08
Ul e€cnosc 1 liczba bakteri . . [Matryca B; Procedura 7 (Podloze GVPC); Granica wykrywalnosci:
25.01.20 Legionella sp. nie wykryto | jtk/100ml | B aina objetosé probki waista AR <100 od 1 jtk/100 ml
do badania 100 ml]

D Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania brzmi , nie wykryto”,
2 A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
Y Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U 2015 poz. 2016)
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\arolina sa ngr inz. Katarkyna Szczepanek
W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
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