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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 261-W/KZ/2019

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Odrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wigjska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 1.

probka wody pobrana przez prébkobiorcéw Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:

KOD PROBKI :
. DATA PRZYJECIA STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA DATAPOBRANIA | 150+ s sirp s LAggE:IT\Ig R\JNUM W CHWILI PRZYTECIA
Woda z niecki basenowej Berzstreled
wyposazonej w urzadzenia | BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 | 13.03.2019 13.03.2019 604-W/19 Tf?lﬁsiit;?b:va(ﬁg
wytwarzajqce_ aerozol Basen rekreacyjny, niecka godz. 10.00 o prébki: 30,6°C"
wodno-powietrzny Chlor wolny: 0,36 mg/I™

Prébke pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)"™"
Protoké} pobrania prébki nr: 205/19 z dnia 13.03.2019 r.

5

Uwagi: Pobor przy wylgczonym
aerozolu
wodno-powietrznym

") metoda badania temperatury: PN-77/C-04584 (NA)""" (norma wycofana przez PKN bez zastapienia)
) metoda badania chloru: PB-NL-FCH-10, wyd. 3 2 02.05.2017 na podstawie testéw HACH nr 8021 (A)"""
" symbol (A) przy numerze normy oznacza metodg akredytowana, symbol (NA) - metodg nieakredytowana

4. WYNIKI BADAN

Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bﬁiﬁi" Jednostka Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? \VL)[’('Z)(I)) S}Iési(:zz;;\_lﬁ:as;) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
o . PN-EN ISO 11731:2017-08
13.03.19/ Obecnos¢ i liczba bakterii 0 itk/100 m] | [Matryca B; Procedura 7 (Podloze GVPC); A 0 Granica wykrywalnosci:
23.03.19 Legionella sp. J Maksymalna objetos¢ probki wzigta od 1 jtk/100 ml
do badania 100 ml]

Y Niepewnosci nie podaje si¢, gdy wynik badania jest rowny 0,
2 A-metoda akredytowana,

¥ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016).

Dla badanej prébki wody zostalo sporzqdzone sprawozdanie z badari nr 236-W/KZ/2019 7 dnia 15.03.2019 r.

Wyniki Autoryzowal:

Laborant

o=

Dorota Wronska

Zatwierdzil:

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
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