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1.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1014-W/KZ7/2020

NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

Tarnéw, dn. 16.10.2020 1.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 r.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA FOBRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Wada & iselk Basetoms] BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2394-W/20 Bez. ’
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2395-W/20 Bez
wytwarzajgce aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wisjska 12 14.10.2020| 14.102020 | 500 om0 Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji zastrzezen
. . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 2397-W120 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad.zana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2398-W/20 BCZ. )
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 2 20.01.2016 (A)” Eyvagi: Prélbka 2395-W/20:1
Protokot pobrania probek nr: 724/2020 z dnia 14.10.2020 1. P o pomictemym

*) symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek
Y

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jako$ci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod probki: 2394-W/20

Obszar regulowany: tak

Data .
. Wynik . . . | A/NA/P/ Dopuszczalna s
rozi);éil;(i):cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtno$é 0,14 + 0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indelsmadmanganianowy | 55 o mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie azotanow 5,25+0,58 mg/l PN-82/C-04576.08"" AR 209 Z obliczen
g e PB-NL-FCH-10,
14.10.20 Sigsuls ehiom 0,58+0,07 | mgl wyd. 3202.05.2017 r. AR 0,39-0,69
15.10.20 WOINego na podstawie testbow HACH nr 8021
o i PB-NL-FCH-16,
S — 0,15£003 | mgl wyd. 2202.05.2017 r. AR 0,3 7 obliczer
ZW1gzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezpoérednio
671 %20 DB FCH 1 zpomiaru3e;el\l:'ltrlgg:ai Ag/AgCl
. B-NL- -17 >750 (6,5 <pH<7,3) s Tk
8) > ,5<p . o
Pofencist redox my wyd. 12 12.12.2016 . AR 15770 (713 <pH<76) “T,;:tilf’;g:i; zjc;gago
872 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
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Data

. Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozgéﬁzl:l?:cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 > 6 7 8
f s .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnos¢ i liczba bakterii :
Escherichia coli v JgHml PN-BN 150 AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.10.20 | Obecnosé i liczba bakterii .
16.10.20 Beundomonas azrisinns 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -—-
. : Posiew wglebny, agar
s sgec | miewykryto | i/l ml PN-EN 1SO 6222:2004 AR 100 sekstealetem drosbiwym,
MIKIO0ISanIZmow W czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2395-W/20
1oz Zzt;loﬁcz Nazwa met Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AL Dopusarzains Uwagi
0 ga daiiia paramelm badania” nos Ja metody badawezel | p/NR/ZY | wartosé / zakres? &
1 2 3 4 5 6 74 8
Metnosé 0,15+ 0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks( ;?Sﬁ:ﬁi“s%a“"“’y 13402 swigll PN-EN ISO 8467:2001 AR o
Stezenie azotanow 5,85+ 0,64 mg/l PN-82/C-04576.08' AR 20 Z obliczen
Stezenie chloru EENLECH-0, 6
14.10.20 riliieaoh 0,76 + 0,09 mg/l wyd. 3z02.05.2017 r. AR 0,7-1,0 -
16.10.20 ¥ g na podstawie testdw HACH nr 8021
Stezenie chloru PB-NLHCH-AG 7 S
: ) 0,12 +0,02 mg/l wyd. 2z02.05.2017 . AR 0,3 Z obliczef
ZWigzanego na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
656+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KC1
. PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) e o
8) > > p > o
Potencjat redox mV wyd. 1212.12.2016 1. AR 770 (73 <pH<7.6) Temp. probk}31,2 C
! 2% ‘Wynik badania podano
857+26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
10! }) zf(aoﬁcz Naz metru Vi Jednostka | Identyfikacja metody badawczej B/NAIPY Dopuszcralun Uwagi
Zlfafiania Wa para badania” J y 9| R/NR/Z? | wartosé / zakres? &
1 2 3 4 5 6 7 8
v 3 35 22 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
R e 0 ti/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.10.20 Obecnos¢ i liczba bakterii :
16.10.20 Pseudimenss serusinss 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
7 s Posiew wglebny, agar
- Cgolnarliceba 360C | mie wykeryto |t/ ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2396-W/20
0! /D 2';(30 i Nazwa parametr Wik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej SR Dopiszczalid Uwagi
B i wap " badania” tylikacy y I | RINR/Z2 | wartosé / zakres® g
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,15+0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 ---
Indelssadmanganiamony’ | . me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$é)
Stezenie azotandow 5,30+0,58 mg/l PN-82/C-04576.08'7 AR 20" Z obliczen
141020 Stezenie chloru PE-NL-HCHAG,
15.10.20 Q! A 0,17+ 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017 r. AR 027 Z obliczen
ZW19Zanceo na podstawie testbw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
668 20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
‘ 5 PB-NL-FCH-17, AAMECL
Potencjal redox mV 4. 1212.122016 AR - Temp. prébki 28,7°C
WYCe 2 Bl L Wynik badania podano
869 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data .
, Wynik : . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru -1 Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 2 iy 3) Uwagi
badania badania R/NR/Z warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Sssneen Lliekn bafdetl 0 /100 mi PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.10.20 Obecnos$¢ i liczba bakterii :
16.10.20 Pseudomonas aeruginosa 0 Jr szl Fo-E I5Cr Iotnc2 00 2R 0 -
A . Posiew wglebny, agar
. Ogblmaliczha = 100 worvto | jik/lml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2397-W/20
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bglbania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej % I?//;Z/’ w];r(t)g S}“ésiczzzj(]?:sn Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,14 +0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 ---
Tnflcks nadmanganianowl | . 4540 mg/l PN-EN SO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢)
Stezenie azotanow 5,78 + 0,64 mg/l PN-82/C-04576.08'7 AR 20 Z obliczen
14,1020 Stezenie chloru EB-NL-HCH-1B,
1510.20 o %) 0,14 + 0,02 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,2" Z obliczen
ZWI3zanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
66220 PB-NL-FCH-17 = B0
Potencjal redox ¥ mV d 12 12.12.2016 ¢ AR Temp. prébki 31,8°C
Wyl L 222522, K ‘Wynik badania podano
863 £ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
Data' Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaiad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartodé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
U . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
e T 0 jti/100 ml PN-EN ISO AR 0
ki 9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.10.20 | Obecnosé i liczba bakterii ; .
16.10.20 Preutlontoras aerughhosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -—-
. d Posiew wglebny, agar
4 ngh}a h(,:Zba 5 .6 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [2; 15] czas inkubaci 48 h
Kod prébki: 2398-W/20
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgﬁli:” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej % 1?//;2/) \v?r(t)gs}tisiiza?(lfezg) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | g , me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 50
15.10.20 (utlenialno$¢)
15.10.20
Stezenie azotandw 4,25+ 047 mg/l PN-82/C-04576.08'" AR 50 Z obliczen

Y Wyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajacg proces pobierania probki), obliczona dla wspoélezynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest ponizej zakresu pomiarowego metody,jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,

2 A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,

) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

4 Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni,

% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe jest
krotkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do ut ania jak najnizszej warto$ci,
rZym

® Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
%) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
19 Norma wycofana przez PKN.

Dla badanych prébek wody zostang sporzqdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: 3, THM, chloroform i Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:
odutte

W zakresie badan mikrobiologicznych:

ant

n\ or
\Morde

yorota Wrofiska

Zatwierdzil:

vanik Laboratorium

{atafrzyna Szczepanek

nz

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do ztozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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