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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1054-W/KZ/2020

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 1.

probki wody pobrane przez probkobiorcéw Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:

DATA  |PATAPRZYJECIA [ KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA BOBRANTA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BOBR Brecsko, ul. Wigitla 12 2543-W/20 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2544-W/20 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
_ R 04.11.2020| 04.11.2020 | 5545 wing Bez
Instalacja systemu cyrkulacji B zastrzezeh
Woda wprowadzana .
.o . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej =
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 2546-W/20 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2547-W/20 Bez
do ptywalni FLazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)” gyvagi: Pré}bka 2544-W/20:1
B . A ) ’ pobdr przy wylgczonym aerozolu
Protokdt pobrania prébek nr: 753/20 z dnia 04.11.2020 r. wodno-powietrznym

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na plywalni
5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2543-W/20

Obszar regulowany: tak

Data .
2 Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozgégz;];?;xcz Nazwa parametru Gadaiial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartodé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,22+ 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks nadmanganianowy | 44, o mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru PB-NL-FCH-10,
¢ ) 0,59+0,07 | mgl wyd. 3 202.05.2017 . AR 0,39-0,6 9
04.11.20 wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
05.11.20 yad PB-NL-FCH-16,
Stezenie chloru 0,15£003 | mgl wyd. 2202052017 =. AR 0,3" 7 obliczed
zwigzanego®
gzancg na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
om0 PB-NL-FCH-17 750 (6,5 <pH <7,3) e
- - - > < < Ahlei o,
Potencjat redox ¥ mV ' AR |2 ) SpH<=T, Temp. probki 28,2°C
wyd. 1212.12.2016 1. S G L R ————
879 £26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:g;:;:” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁA//NN}?//ZPZ/, waDr(t)(l)) s’uc’siczfl?(rh:aas” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Eeaiatih o 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
i il 9308-1:2014-12/A1:2017-04
04.11.20 Liczba bakterii , '
06.11.20 R ——————— 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
" . Posiew wglebny, agar
T O o jti/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 wekstraleem deoabowm,
mikroorganizméw w [1; 9] czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 2544-W/20
Data z Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metno$é 0,26 +0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 ---
Tnddks nadmmganlanowy | .. 09 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru Hi-LFCH-10,
¢ htec) 0,77 % 0,09 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,7—-1,09
04.11.20 wolnego na podstawie testéw HACH nr 8021
05.11.20 Stezenie chloru EBHILECHAG,
o . 3) 0,19+0,03 mg/1 wyd. 2z 02.05.2017 r. AR 0,37 Z obliczen
Zwiqzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
69721 PB-NL-FCH-17 >1750 (6,5 <pH<73) 1AM EC.
Potencjat redox ¥ mV d.1212.12.2016 AR D003 sz <7%) Temp. Prébki 31,6°C
WYy LB e L - » =P Wynik badania podano
898 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
o . Wynik : . | A/NA/P/ Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
T bakras PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Behaiclion oo 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
SR 9308-1:2014-12/A1:2017-04
04.11.20 Liczba bakterii < -
06.11.20 P ———— 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
, . Posiew wglgbny, agar
i - T jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 Zekstrakian drozitoRy,
MIKIO0EANIZMOWW, [1; 8] czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 2545-W/20
Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:gz;%;, Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %ﬁ}% w]ajrct)(l)) S}:,:Siczzail;l;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 1 8
Biicks nadmangarlisnowy | a5 mgl PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru FB-NLECH-1G,
A g) 0,15+ 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017 . AR 0,2" Z obliczen
04.11.20 Zwigzancgo na podstawie testbw HACH nr 8167
05.11.20 Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. 4 = PB-NL-FCH-17 3,5M KC1
Potencjat redox ¥ mV d 1212122016 AR Temp. prébki 28,6°C
Wyd. 2.2 oelss L Wynik badania podano
891+27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data .
e Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna 2
rozl;))a/lzz;l;(i):cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli i Jtkf1 00 ol EN-EDLIRO &5 8 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
04.11.20 Liczba bakterii . 3
06.11.20 ro ey e - 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
- . Posiew wglebny, agar
o Ogélna liczba sgec | miewykeyto | i/l ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2546-W/20
Data Wynik ANAP/ |  Dopuszczalna
roztl))alléz;l;?;cz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINRIZ? | wartoSe fzakres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
I“deks(l‘l‘ggﬁzﬂlg;‘él)anowy 0,9+0,2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
Stezenie chloru H-NL-FCH-L, 7 Y
p %) 0,23+ 0,04 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,2 Z obliczen
04.11.20 ZWigzanego na podstawie testéw HACH nr 8167
05.11.20 Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
70721 PB-NL-FCH-17 Sl B
Potencjat redox ¥ mV 41212122016 ¢ AR Temp. probki 31,8°C
WYC:. L2t L Wynik badania podano
908 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
10Z] /zIz)ii?ﬁcz Nazwa parametru Wyl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AINAKY Doprsapzalna Uwagi
ga dania p badania” fyliac) Y J | RINR/Z2 | wartosé / zakres® wag
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 0 Jrern il ER-EN 150 A, B 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
04.11.20 v Liczba bakterii : :
06.11.20 | Pseudomonas aeruginosa ¢ tk/100 ml FOERLIR L GE R O BB 0 -
< . Posiew wglebny, agar
_giinaliesha s6C 1,412 it/ ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 el eoitamm
mikroorganizméw w [1;12] czas inkubagji 48 h
Kod proébki: 2547-W/20
10Z, EZ;iloﬂcz Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej A/NAJP/ Dapiszozalin Uwagi
s 4 badania” : J I | RINR/IZ? | wartos¢ / zakres” g
1 2 3 4 5 6 7 8
gg"ﬂ'gg mdeﬁ;‘gg‘ﬁ:ﬁ%";&‘)a“"wy 07+0,1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 50

D Wyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania probki), obliczong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnoéci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,
D A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
9 Podana wartos¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni,

3 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi sig mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3,0 mg/I,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,
1Zy]

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 2544-W/20 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.

Sprawozdanie nr 1054-W/KZ/2020
Strona 3 z 4

egz. nr 1

F04/PSJ-09

Wersja nr 8 z dnia 22.01.2020 r.



TARNOWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
ul. Narutowicza 37
33-100 Tamoéw

LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW
ul. Czysta 14

33-100 Tarnéw

Www.tw.tarnow.pl
NIP: 873-10-00-214
REGON: 850305520

tel. 1462 35 414 lub 362
Sfax. 14 62 35413
laboratorium@tw.tarnow.pl

Wyniki Autoryzowal:

W zakresie badan fizykochemicznych:
(hop &
W zakresie badan mikrobiologicznych:
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W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemne;j skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

F04/PSJ-09
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