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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1115-W/KZ7/2020

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarnoéw, dn. 04.12.2020 1.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 r.

prébki wody pobrane przez préobkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA PORRENIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2722-W/20 Bez. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 2793-W/20 Bez
wytwarzajqce. aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12
. 5 02.12.2020| 02.12.2020 2724-W/20 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji ¥ zastrzezeh
Woda wprowadzana :
s . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 2725-W120 zastrzezefi
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 2726-W/20 Bez
do plywalni Y.azienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)”
Protokét pobrania prébek nr: 793/20 z dnia 02.12.2020 r.

Uwagi: Probka 2723-W/20:
pobor przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metode pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na pltywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2722-W/20

Obszar regulowany: tak

Data .
, Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozt[));fizll(l(l?;cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartoé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,24 + 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks nadmanganianowy | _, , gl PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru TRNLACH-10,
¢ Inoao® 0,57+ 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017 . AR 0,39-0,69
02.12.20 wolnego na podstawie testéw HACH nr 8021
03.12.20 _— PB-NL-FCH-16,
SigEne ehidny 030005 | mgl wyd. 2202052017 =. AR 0,37 Z obliczen
ZWigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
690 +21 z pomiaru3e15e]\l;tl;gdcai Ag/AgCl
. PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<7,3) Temp. probki 27,3°C
Potencjat redox ¥ mvV AR 2 : emp. probki 27,
wyd. 1212.12.2016 . 2103 pHL 50 i i podine
895+27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowsg
F04/PSJ-09
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Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgﬁﬁl) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁ‘/fg Q//;Z/) w?:g;:iiﬂ;ig) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
. o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
;cc/ﬁ;iljig;, 0 itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
5 9308-1:2014-12/A1:2017-04
02.12.20 Liczba bakterii . ;
04.12.20 Proudemenas aerugiioss 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
. . Posiew wglebny, agar
" Opelita fieaba sgec | miewylryto | jddt mi PN-EN SO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktem drozdzowym,
MIXIG0rZantZmow w czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2723-W/20
Dt " Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakofcz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,21+0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks nadmanganianowy | _, g/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru FB-NL-ECH-10;
Ineeo® 0,72+ 0,09 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,7—1,09
02.12.20 woinego na podstawie testow HACH nr 8021
03.12.20 Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
= . %) 0,15+0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,37 Z obliczen
ZW1gZa1leg0 na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
675 + 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
Potencjat redox ¥ mV EBiNL{zF?ZH ;)Z% AR E 7/,573 Egg fpg E 7]8 Temp. Prébki 30,9°C
Wt k& = 2 SPESH Wynik badania podano
876 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data ; Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Eschefic T ool 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
02.12.20 Liczba bakterii : s
04.12.20 Psgulomenas-geragiitosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
. 2 Posiew wglebny, agar
- Oppliialiczha sgoc | mie wykeyto | jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 7 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w coas inkobacii 48 h
Kod prébki: 2724-W/20
Data , Wynik : . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru tadaria) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z | wartogé / zakres® Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indsks nadmangananowy | g.g.4 61 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnosc)
Stezenie chloru TE-DLPCHAS, .
* 8 0,20+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,27 Z obliczen
02.12.20 ZWIGZATIGED na podstawie testow HACH nr 8167
03.12.20 Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
708 +21 3 5M KCI
. %) PB-NL-FCH-17, R A
Potencjal redox mV d 1212.12.2016 AR Temp. prébki 28,3°C
WYQ.oL Z Lo e L. Wynik badania podano
909 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data :
. Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozgézz;lfl(i);lcz Nazwa parametru badanial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli g jtk/100 ml EN-EP 150 R 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
02.12.20 Liczba bakterii ; 3
04.12.20 Preudemorias ACraElES 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
, . Posiew wglebny, agar
- Ogblua kivz sgec | mie wykryto | jtk/L ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
TIKIO0IEANIZINOW W czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2725-W/20
ronggfoﬁcz Nazwa parametru Wym:kl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AMNAL Dopnszceaina Uwagi
badania badania® R/NR/Z? | wartosé / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | g mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru EEDILACE-15;
. 0,20 + 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017 1. AR 02" Z obliczen
Zwigzanego
02.12.20 na podstawie testow HACH nr 8167
03.12.20 Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
742 PB-NL-FCH-17 8BS
Potencjal redox ¥ mV d. 1212122016 AR Temp. prébki 31,4°C
WY L 2ol B Wynik badania podano
905 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
rozp/leli(toaflcz Nazwa parametru Wym:kl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej S Dopuszenlng Uwagi
badania badania” R/NR/Z? | warto§¢ / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
FEscherichia coli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
02.12.20 Liczba bakterii . .
04.12.20 Beninnmns g 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
. . Posiew wglebny, agar
- Oglinaliczba | nie wykryto | jtis1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 atpaldtomn drozdPoveyi,
mikroorganizmow w czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2726-W/20
rozp?z?iﬁioﬁcz Nazwa parametru Wynjkl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AISAE Dopusaczaiog Uwagi
badania badania? R/NR/Z? | wartosé / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
03.12.20 Indeks nadmanganianowy .
03.12.20 (atlenighnose) <0,7 mg/1 PN-EN ISO 8467:2001 AR 5,0 ---

D Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczajg wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametrow fizykochemicznych). Wyniki badan podano
Wraz z oszacowang niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajaca proces pobierania prébki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2,
przy poziomie ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje si¢, gdy wynik badania jest ponizej zakresu pomiarowego metody, jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,

2 A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majgcego zastosowanie przepisu prawa,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
4 Podana warto$¢ stanowi roznicg pomigdzy warto$cig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cia w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

3 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszezenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

Dgzyé do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedzibg Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 2723-W/20 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych: ) —

Laporan chemiczny fp}’/\‘\~(i,1q [,',,“V,: \

W zakresie badan mikrobiologicznych:

e

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sig tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz tylko w catogci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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