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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 46-W/KZ,/2021

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tamoéw, dn. 25.01.2021 1.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2021 z dnia 02.01.2021 r.

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

OPIS PROBKI

MIEJSCE POBRANIA

DATA POBRANIA

DATA PRZYJECIA
DO LABORATORIUM

KOD PROBKI
NADANY W
LABORATORIUM

STAN PROBKI

W CHWILI PRZYJECIA

Woda z instalacji cieplej
wody uzytkowej

BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
Szatnia meska, natrysk

13.01.2021

Bez zastrzezen

Temperatura wody

13.01.2021

88-W/21

w chwili pobrania
prébki: 43,3°C"
Chlor wolny: <0,10 mg/1"”

Woda z instalacji cieplej
wody uzytkowej

BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
Szatnia damska, natrysk

13.01.2021

89-W/21

Bez zastrzezen

Temperatura wody
w chwili pobrania
prébki: 43,6°C7
Chlor wolny: <0,10 mg/1™

Proébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)

**x)

Protokét pobrania probek nr: 28/21 z dnia 13.01.2021 r.

Uwagi: ---

metoda badania temperatury: PN-77/C-04584 (NA)™" (norma wycofana przez PKN bez zastgpienia)
“) metoda badania chloru: PB-NL-FCH-10, wyd. 3 z 02.05.2017 na podstawie testow HACH nr 8021 (A)"""

)

symbol (A) przy numerze normy oznacza metode akredytowang, symbol (NA) - metodg nieakredytowang

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci cieplej wody uzytkowej w wewnetrznej instalacji
w nieruchomosci u odbiorcy ustugi

5. WYNIKI BADAN

Kod probki: 88-W/21

Obszar regulowany: tak

Data A/NA/P/ Dopuszczalna
rozp/zakornicz Nazwa parametru Wynik badania® | Jednostka Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? warto$¢ / Uwagi
badania zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
PN-EN ISO 11731:2017-08
L = : [Matryca B; Procedura 7 3 i e
13.01.21/ Llczbaz)ak?em; rodzaju mie wykeyto | 3100 1l (pozywka C. GVPC): AR <100 Gl‘an(l)cdal\\.l{k};]i)(')\sanlill()scl.
23.01.21 egionetia Maksymalna objegtos¢ probki wzieta 1
do badania 100 ml]
Kod prébki: 89-W/21
Data A/NA/P/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wynik badania" | Jednostka Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? warto$¢ / Uwagi
badania zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
PN-EN ISO 11731:2017-08
13.01.21/ Liczba bakterii z rodzaju . [Matryca B; Procedura 7 Granica wykrywalnosci:
o ) Tesioniell nie wykryto | jtk/100 ml (pozywka C- GVPC); AR <100 od 15t/100 ml
23.01.2 egioneiid Maksymalna objgtos¢ probki wzieta 4
do badania 100 ml]

U Niepewnosci nie podaje sie, gdy wynik badania brzmi ,,nie wykryto”,

2)A

metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,

¥ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 1. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016).

vakl Autorvzowal

&

'\‘- ‘/\_J ml-o\_/

ke W niniejszym sprawozdamu wyniki badaf odnosza si¢ tylko do zbadanej probki
‘Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymama sprawozdania z badan.
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Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
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