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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 95-W/K7/2021

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2021 z dnia 02.01.2021 1.

prébki wody pobrane przez probkobioreg Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA FORRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda zniecki basenowe] BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 290-W/21 BGZ. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 291-W/21 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSR. Breesgsyal Magse 12 10.02.2021| 10022021 | g wing Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu .cyrkulacj i zastrzezen
o T . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej =
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 293-Wi21 zastrzezeh
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 294-W/21 Bez
do plywalni Yazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 INE J{Wﬂgi: Pr?bka 291-W/21: |
Protoké} pobrania probek nr: 91/21 z dnia 10.02.2021 r. B gjgn?pi‘ifﬁﬁxyﬁmzo .

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jako$ci wody na ptywalni
5. WYNIKI BADAN

Kod probki: 290-W/21

Obszar regulowany: tak

Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgjanial) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %ﬁ//gz/) wg_(:gs}lgi(;?g;n Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metno$é 0,32+ 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 ---
Indeks nadmanganianowy . 9
(utlenialnodd) <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4 -
. PB-NL-FCH-10,
Stqze'll‘e ahilom 065+0,08 | mgl wyd. 3202052017 r. AR 039-0,69
10.02.21 wolnego na podstawie testéw HACH nr 8021
g - PB-NL-FCH-16,
Igge Stezenie chloru 013£0,02 | mgl wyd. 2202.05.2017r. AR 0,3 Z obliczen
ZWwigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wiynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ me mV PB-NL-FCH-17, AR >750(6,5<pH<73) Temp3§3§b11§%17 8°C
wyd. 1212.12.20161. 2 2770 (7,3 <pH =7.6) [ v ik badania podano
935+ 28 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
Strona 1 z 4 Wersja nr 8 7 dnia 22.01.2020 r.

egz. nr 1




ul. Narutowicza 37
33-100 Tarnéw

ul. Czysta 14
33-100 Tarnéw

TARNOWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW

WwWw.tw.tarnow.pl

tel.

NIP: 873-10-00-214
REGON: 850305520

1462 35414 lub 362
fax. 14 62 35413

laboratorium@tw.tarnow.pl

Data i
rozp/zakoncz Nazwa parametru b::;z%;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %}?//ZPZ/) w]ajri)gs}l(’:siczzaakl?: ) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnosé i liczba bakterii 0 o e LI AR .
Ereherichtatol 9308-1:2014-12/A1:2017-04
199221 | Obecnosé i liczba bakterii 0 jtl/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 AR 0
12.0221 | Pseudomonas aeruginosa J ’ ?
2 . Posiew wglebny, agar
. Dgttmliedn 1 it/ il PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 weleteakien drozdZovwi,
mikroorganizméw w 36°C [1; 8] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 291-W/21
Dt , Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozp/zakoficz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtno$é 0,19 +0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 ---
Todeles nadwangartiariony | 5 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru HE TG,
¢ Inomo® 0,76 + 0,09 mg/l wyd. 3202.05.2017r. AR 0,7-1,09
10.02.21 woinego na podstawie testéw HACH nr 8021
100221 Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
; ) 0,10 + 0,02 mg/l wyd. 2 202.05.2017r. AR 0,37 Z obliczen
Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
741+22 z pomiam3elektr}gg Ag/AgCl
,5SM
Potencjat redox ¥ mV EBINI{;?;{ ég’é AR f ;;8 Egg Epg E ;gg Temp. prébki 29,5°C
wyd. Lz Lotz L. = 2 SPRS Wynik badania podano
942 + 28 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Lata , Wynik 2 . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozp/zakornicz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnosé i liczba bakterii 0 o~ e A o
Evcheridhiz ol 9308-1:2014-12/A1:2017-04
1 oo2 | Obiscuoti i licahabakteri 0 jtl/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 AR 0
12.02.21 Pseudomonas aeruginosa J : >
. . Posiew wglebny, agar
o Optimlicdba | te | il PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 aekstrakiem drozdzowyti,
mikroorganizméw w 36°C ! czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 292-W/21
Data .
rozp/zakoficz Nazwa parametru bzgﬁ}];l) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁ‘m wgr(t)g S}I(,:sfczz:klf: B Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | g , mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
St¢zenie chloru PERLHCELLS,
et 5 0,17+ 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017r. AR 0,27 Z obliczen
10.02.21 ZWigzancgo na podstawie testbw HACH nr 8167
10 ) 02'21 Wynik uzyskany bezposrednio
e z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
739+£22 3.5M KCI
Potencjat redox ¥ mV EBINLI'ZF?;I ég,e AR Temp. prébki 28,1°C
Wil L Z e L Wynik badania podano
940 +28 w przeliczeniu na elektrode
wodorowsa
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Data

Wynik

Dopuszczalna

rozgézz;l:lio;cz Nazwa parametru badania Jednostka | Identyfikacja metody badawczej R/NR/Z? | wartosé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
- .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecnosc i liozba balderd 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.02.21 $6ili i
o) | Obecnose i liczba bakter 0 itk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 AR 0
12.02.21 Pseudomonas aeruginosa
. s Posiew wglebny, agar
- Bpfitoplickn S 1,18 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w [1;38] czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 293-W/21
rozpl/)zitl?oﬁcz Nazwa parametru Wyn%kl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AMAEY Dopuszezlna Uwagi
tadania badania” R/NR/Z? | wartosé / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
Indels nadmanganibmawy | o mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru ER-HLFCALLG,
; %) 0,16+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017r. AR 0,27 Z obliczen
10.02.21 ZWIqzanceo na podstawie testow HACH nr 8167
' Wynik uzyskany bezposrednio
100221 740 +22 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. N PB-NL-FCH-17, JAMECL
Potencjat redox mV 4 1212.122016 ¢ AR Temp. probki 29,6°C
wyd. 12 1212 L. Wynik badania podano
941+ 28 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
rozp/?z:li(tce)lﬂcz Nazwa parametru Wynikl Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ANALE Dopuszezdlna Uwagi
badania badania® R/NR/Z? | warto$¢ / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
. - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
e 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
10.02.21 Obecnosé i liczba bakterii : ;
12.02.21 Pseudomonas deragbist 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
7 . Posiew wglebny, agar
e liozha e | miewykeyto | ji/t mi PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 sickatraktgim deosiowym,
MIKIoorganizmow w czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 294-W/21
Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru b::gﬁ?;l) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej I;A/[II:IIRA//;{) w?ig;;i‘;?é?;m Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
10.02.21 Indeks nadmanganianowy .
10,0221 (iuflenialnodt) <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 5,0 ---

) Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczaja wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametrow fizykochemicznych).

Wyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajacq proces pobierania probki), obliczong dla wspélezynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnosci P okoto 95% Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest ponizej zakresu pomiarowego metody, jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,
2 A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisuprawa,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 1. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.201 6),
9 Podana wartosé stanowi réznice pomiedzy warto$cia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

%) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi sig mozliwe jest
krétkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazyé do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody 291-W/21 zostanie sporzgdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.

Sprawozdanie nr 95-W/KZ/2021
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych:

zepanel

Focpree

) -
% O /( 2
W zakresie badan mikrobiologicznych:

LOW\’\ »

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosz3 si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemne;j skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢é powielane inaczej niz tylko w cato$ci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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