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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 271-W/KZ/2021

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarn6éw, dn. 16.04.2021 r.

Brzeski O$rodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2021 z dnia 02.01.2021 r.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:
) DATA  |PATAPRZYIECIA | KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA BT AL DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM - PRZYJECIA
Wisdle z niecki basenowel BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 T44-W/21 Bez. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 745-W/21 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 14.042021| 14042021 | .00 Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji zastrzezen
.o . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej ; TN
z systemu cyrkulaciji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 747-Wi21 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
. > 748-W/21 .
do plywalni Fazienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)”

Protokét pobrania prébek nr: 237/21 z dnia 14.04.2021 r.

Uwagi: Probka 745-W/21:
pobdr przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

*)

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN

Kod probki: 744-W/21

symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

Obszar regulowany: tak

Data ;
g Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozgﬁ?il:l?;cz Nazwa parametru badaiiaD Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,25+ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Inicksuadmangatianowy | g mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialno$¢)
Stezenie azotanow 9,64 + 1,06 mg/l PN-82/C-04576.08') AR 207 Z obliczen
Stezenie chloru EB;NL—ZFCH_IO’ 5) 6
14.04.21 wolnego? 0,24 + 0,03 mg/l wyd. 3z 02.05.2017 r. AR 0,37 -0,6 -
15.04.21 na podstawie testéw HACH nr 8021
Stezenie chloru PB-NL-FCH-16, 7 A
. $) 0,26 + 0,04 mg/l wyd. 2 202.05.2017 r. AR 0,3 Z obliczen
“wigzanceo na podstawie testbw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
639220 PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) bR
Potencjat redox ¥ mV d 12121220161 AR |50 73< pH <76 Temp. prébki 27,5°C
WYL, 2d e L. - il o Wynik badania podano
864 +£26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data

, Wynik . .| A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozgézzl;?:cz Nazwa parametru beidlaniad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej R/INR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli I IR0 ml EN-ER RO 8: 8 0 -
! 9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.04.21 Liczba bakterii ;
16.04.21 Pseudomonas aeruginosa Y JiA00] PN-EN IS0 16266:2009 AR 0 -
. . Posiew wglebny, agar
. Oglialiorbs 2 itk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstroktem drozdZowym,
mikroorganizméw w 36°C [1; 9] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 745-W/21
10z, zzror'lcz Nazwa parametru Winik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AMNAl, Uopuszezaina Uwagi
ga Jania ZWa D badania? tyltkacy y 3| RANR/Z? | wartos¢ / zakres? &
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,27 + 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks nadmanganianowy | g, 05 ] PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie azotanow 7,82 +0,86 mg/l PN-82/C-04576.08'0 AR 20" Z obliczen
Stezenie chloru PENL-ECH-10,
8 0,61+ 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017 . AR 0,7—-1,09
14.04.21 wolnego® .
15.04.21 na podstawie testow HACH nr 8021
- Stezenie chloru FENIL-ACH LG,
! 8 0,12+0,02 mg/l wyd. 2 202.05.2017 . AR 0,37 Z obliczen
Zwiqzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
Potencjat redox ® T mVY FE-NL-ECE-L1, AR |Z730(5=pH<T73) Tem 3’5rlgbﬁgl9 8°C
] wyd. 1212.12.2016 1. : 2770 (7,3 <pH<7,6) wynii'nfadania podano
876 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
1oz, Zaif ncz Nazwa parametru Wynik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ABAES Lopuseozilng Uwagi
lfa d?m(i)a ¢ p badania” J Y | RANR/Z? | wartosé / zakres? &
1 2 3 4 5 6 7 8
Liosta bakiesii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
E“’f 2 ;’, © 5 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
seferichia cott 9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.04.21 Liczba bakterii ’ ;
16.04.21 PioudoHands GePugrics 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
& : Posiew wglebny, agar
. Opolnaliczba = 3 jti/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [1;10] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 746-W/21
})as { N arametr Wynike Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ANAR Dlapyzzczging Uwagi
fozp/zaxoncz azwa parametiu badania” fyltac) Y | RANR/Z? | wartosé / zakres? &
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,23 +£0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 ---
Indcksmpdmanganianewy | 45 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie azotan6w 9,53 +1,05 mg/l PN-82/C-04576.08'? AR 20 Z obliczen
i Stezenie chloru PBIUFUH-16,
15.04.21 92 e 0,18 £ 0,03 mg/l wyd. 2202052017 r. AR 0,27 Z obliczen
Zwiqzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
668 +20 PB-NL-FCH-17 3,5M KC1
Potencjat redox ¥ mV d 12 12.12.20 1’6 X AR - Temp. prébki 27,9°C
wyd. 1z lzs.12. L. Wynik badania podano
869 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09

Sprawozdanie nr 271-W/KZ/2021
Strona 2 z 4

egz. nr 1

Wersja nr 8 7 dnia 22.01.2020 r.




TARNOWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. www.tw.tarnow.pl
ul. Narutowicza 37 NIP: 873-10-00-214

33-100 Tarnéw REGON: 850305520
@} LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW tel. 1462 35 414 lub 362
ul. Czysta 14 fax. 14 62 35 413
33-100 Tarnéw laboratorium@tw.tarnow.pl
Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych:

7 oy \,7. ‘
-%Q/—L£/‘ K}VL/C‘%\

W zakresie badan mikrobiologicznych:

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

F04/PSJ-09
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Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru bzgglil;‘) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁﬁ/;z/) \vEr(t)gs}lésiczza?(lﬁaas” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
P " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obecrtof¢ i liczba bateri 0 tk/100 m PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.04.21 Obecnosé i liczba bakterii .
16.04.21 [ ———"— 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
, . Posiew wglebny, agar
 Ogflnaliczba = | . ovpevto | jik/lml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 dislesliforn drobdboveyn,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 747-W/21
Data
- Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru . Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 2) g 3) Uwagi
badania badania R/NR/Z warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtno$é 0,22+ 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 -
ks vadmangniangvy | 45407 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie azotan6w 7,82 +0,86 mg/l PN-82/C-04576.08'% AR 20" Z obliczen
140221 Stezenie chloru PEANL-PCELLS,
15.04.21 et 5 0,13 0,02 mg/l wyd. 2 202.05.2017 . AR 027 Z obliczen
ZW1azanego na podstawie testbow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
o882l PB-NL-FCH-17 3:5M KCl
Potencjat redox ® mV 4. 1212.12.2016 AR Temp. prébki 30,0°C
WYd.--Lz Lo L L Wynik badania podano
889 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Da'ta' Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna :
rozp/zakoncz Nazwa parametru adaii® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RANR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
o " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obe°g;’j;;’i.‘c°,figact’§}“e”‘ 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
14.04.21 $61li i
lentg] | Dhesfiubi lican bu e 0 jtk/100ml | PN-ENISO 16266:2009 AR 0
V4. Pseudomonas aeruginosa
P . Posiew wglebny, agar
_ Opflmliodm 2 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [1; 10] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 748-W/21
Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru b?:gﬁ?;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %Q/;/) w]:r(t)c})) s}lc’:siczzzﬁclil(;g) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks madmanganianowy | oy mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 50
14.04.21 (utlenialnos¢)
15.04.21
Stezenie azotanow 432048 mg/l PN-82/C-04576.08'" AR 50 Z obliczen

D Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczajg wynik ponizej granicy oznaczalno$ci metody (dotyczy parametréw fizykochemicznych).Wyniki badan podano
Wraz z 0szacowang niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie ufhoéci P okoto 95%.
Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest ponizej zakresu pomiarowego metody, jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,

D A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majgcego zastosowanie przepisu prawa,

% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 1. w sprawie wymagaii, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

4 Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

%) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

o w sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapiacymi sig mozliwe jest
krétkotrwate podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

! Dazyé do utrzymania jak najnizszej wartosci,
Zy

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
%) Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
19 Norma wycofana przez PKN.

Dla badanych prébek wody zostang sporzgdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: Y, THM, chloroform i Legionella sp.
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