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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 567-W/KZ/2021

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Brzeski O$rodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2021 z dnia 02.01.2021 r.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikaciji ponizej:

] pATA  |PATAPRZYJECIA [  KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA SOBRARIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1428-W/21 Bez. ’
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1429-W/21 Bez
wytwarzajqce. aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 07.07.2021| 07.07.2021 Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji 1430-W/21 zastrzezen
. . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j =
z systemu cyrkulaciji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 B
Instalacja systemu cyrkulacji 1431-W/21 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad.zana BOSiR BI'ZCSkO, ul. Wiejska 12 1432-W/21 BCZ. i
do plywalni Fazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)” gwagi: Prélbka 1429-W/21:1
Protokét pobrania prébek nr: 446/21 z dnia 07.07.2021 r. pobor gjjgnypzfvzggrgyﬁmm N

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek
4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 1428-W/21

Obszar regulowany: tak

Data ;
, Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozlfé(zizl:i);cz Nazwa parametru badanial) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,23+0,04 | NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5
Indoksmadmanganimnowy | 5 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie azotandow 8,99 +0,99 mg/l PN-82/C-04576.08'" AR 209 Z obliczen
Stezenie chloru EBANL'ZFCH; ? A 5) 6
07.07.21 walbiege® 0,51+0,06 mg/1 wyd. 3z 02.05.2017 . ,R 0,3”-0,6 -
08.07.21 na podstawie testow HACH nr 8021
o Stezenie chloru FB-NL-FCH-16,
Gt -3 0,29 +0,05 mg/l wyd. 2 202.05.2017 1. AR 0,37 Z obliczen
ZWigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
ono=2l PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) SANIEL
Potencjat redox ¥ mV 41212129016 AR Z5005< e, pt Temp. prébki 28,6°C
Wyds L& el L. - = NP ‘Wynik badania podano
887+27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data

. Wynik ; . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozt;))a/lflz;ll(]g):cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartodé / zakres? Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii 0 .
e ; . jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 ---
Boplprichia ol [0; 81 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.07.21 Liczba bakterii 0 :
09.07.21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] JiA160 mi EN-EN 150 16266:2000 AR 0 o
2 . Posiew wglebny, agar
oo it lioeha wel s it/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktonn drozdzry,
mikroorganizméw w [1; 8] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1429-W/21
1oz 22E10ﬁcz Nazwa parametr Wopnils Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ST Dopuszezalna Uwagi
e p " badania” J Y DacaWeze | RNR/Z? | wartosé / zakres? R
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,23 +£0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeksmpdmanganionowy | 55 5% mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie azotan6w 7,75 £0,85 mg/l PN-82/C-04576.08'7 AR 204 Z obliczen
Stezenie chloru ED-DL-RCEL, 6)
3 s A . .05. ; s 7 -1, —
07.07.21 ‘wolneeo? 0,95+0,11 mg/l wyd. 3202.05.2017 r. AR 0,7-1,0
08.07.21 g na podstawie testbw HACH nr 8021
Stgzenie chloru PRI LG, 7 —
s 8) 0,56 +0,10 mg/l wyd. 2 z02.05.2017 . AR 0,3 Z obliczen
ZW13zanego na podstawie testbw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezpo$rednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ v mV PB-NL-FCH-17, AR 2750 (6,5<pH<73) Temp3§rhc’:[blk(i%11 3°C
wyd. 1212.12.2016 1. ? TS SPRETE) ik budni podamy
900 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
10z, /lzzfcaoﬁcz Nazwa parametru Wik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej St Hopuseceing Uwagi
tI:a s P badania” yhikag) Y J | R/ANR/Z? | warto$é / zakres? &
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
E{jg;:ﬁ;i‘;‘i‘;}l [098] $tk/100 ml PN-EN ISO AR 0
i 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.07.21 Liczba bakterii 0 ;
09.07.21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] jtk/100 ml PI-EN 130 16266:2000 AR 0 -
; . Posiew wglebny, agar
I e oW S ; jti/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktem drozdzowym,
00IganIZINoOw W [3; 17] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1430-W/21
10z, /I?La cz N arametru Wymik Jednostka | Identyfikacja metody badawczej AINAP, Dapuszesilina Uwagi
o é’a dzn?;c azwap badania® d y J | R/NR/Z? | wartodé / zakres? wagl
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,11 +0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 ---
Inleks AGMANGANIANGNY | g 9,100 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie azotandw 9,04 £ 0,99 mg/l PN-82/C-04576.08'" AR 204 Z obliczen
07.07.21 Stezenie chloru EBINL-HLH-10,
08.07.21 oA 5 0,17+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 . AR 0,27 Z obliczen
ZW1gzancgo na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
B2 PB-NL-FCH-17 oML BC
Potencjat redox ¥ mV d. 1212.12.2016 AR Temp. prébki 29,0°C
Wye. 1 22402 L. Wynik badania podano
924 +28 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data
" Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej 2) o 3 Uwagi
badania badania R/NR/Z wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Efg;;i;ifiz;l [098] itk/100 ml PN-EN 1SO AR 0
> 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.07.21 Liczba bakterii 0 ;
09.07.21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] jti/100 ml PN-EN IS0 16266:2009 AR 0 -
, . Posiew wglebny, agar
. Osblmaliczha | 0 oiveto | i/l ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubaci 48 h
Kod probki: 1431-W/21
Data 5
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:ggli:” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %}?//;2/) w]a)rfg ;:izﬁqm;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,20 +£0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 -
thdels vadmangantanowy | 444 15 mgf] PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie azotandw 8,11+0,89 mg/l PN-82/C-04576.08'? AR 20" Z obliczen
07l Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
08.07.21 v %) 0,51+ 0,09 mg/1 wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,27 Z obliczen
ZWiqzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
712+ 21 z pomiam3e2€;l;[tr}(£g Ag/AgCl
Potencjat redox ¥ mV EBiNI]—ngI;;_gE ) AR Temp. probki 32,4°C
wyd. Lz lzslz. L Wynik badania podano
913 +£27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Data' Wynik . .| A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru hadaia? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RANR/Z? | wartosé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
. " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
gg;‘g“l:ﬁfiﬁz [098 ;| dwr00mi PN-EN ISO AR 0
> 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.07.21 Liczba bakterii 0 . .
09.07:21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] it }90:mml PI-EN O 162662008 AR 0 o
£ " Posiew weglgbny, agar
_ Oplmliehs = L itk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 4 elstealtem drozdiowymi,
mikroorganizméw w 36°C [4;22] czas inkubaci 48 h
Kod probki: 1432-W/21
Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru b::;zﬁg” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej }{A//NN}?//;/) w?ﬁg;:?‘;zﬁig) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy [ _, mg/] PN-EN ISO 8467:2001 AR 50
07.07.21 (utlenialno$¢)
08.07.21
Stezenie azotanow 4,32+0,48 mg/l PN-82/C-04576.08'7 AR 50 Z obliczen

D Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczaja wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametrow fizykochemicznych). Wyniki badan podano

Wraz z 0szacowana niepewnoscia rozszerzona (uwzgledniajacg proces pobierania probki), obliczong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie ufhosci P okoto 95%
(w przypadku badan mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04). Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest ponizej zakresu
pomiarowego metody lub brzmi ,,nie wykryto”,
D A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majgcego zastosowanie przepisu prawa,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
9 Podana warto$¢ stanowi réznice pomigdzy wartodcig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni,
3 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
Ow sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowe;j kapigcymi sig¢ mozliwe jest
krétkotrwate podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartoéci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

19 Norma wycofana przez PKN.
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Dla badanych prébek wody zostang sporzqdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: Y THM, chloroform i Legionella sp.

Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

iierownik Laboratorium

W zakresie badan fizykochemicznych:
ﬂ& 07“4/»&5

Jaborant ~ar inz. Hatarzyha Szczepanek

uido-

Starszy
2 Kukutka

I

Elzbie

W zakresie badan mikrobiologicznych:

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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