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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 874-W/KZ7/2023

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarnéw, dn. 08.09.2023 1.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2023 z dnia 02.01.2023 r.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

OPIS PROBKI

MIEJSCE POBRANIA

Woda z niecki basenowej

BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
Basen plywacki, niecka

Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol
wodno-powietrzny

BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12

Basen rekreacyjny, niecka

Woda wprowadzania

BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12

Instalacja systemu cyrkulacji
dla basenu plywackiego, kurek

do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji

BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12

Instalacja systemu cyrkulacji

dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek

Woda doprowadzana
do plywalni

BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12

Lazienka, kurek

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”), PB-NL-FCH-15, wyd. 2 2 20.01.2016 (A)"

Protokot pobrania probek nr: 659/23 z dnia 06.09.2023 r.

ST DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
PORRARIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
2009-W/23 =
zastrzezen
2010-W/23 o
zastrzezen
06.09.2023 | 06.09.2023 2011-W/23 Bez. ]
zastrzezen
2012-W/23 e
zastrzezen
2013-W/23 L
zastrzezen
Uwagi: Probka 2010-W/23:
pobdr przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

R symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metod¢ pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN

Kod proébki: 2009-W/23

Obszar regulowany prawnie: tak

Dua Wynik/rezultat . . AR Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ $& / zakres? Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtno$é 0,15+ 0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeksmadmanganianowy | .44 mgfl PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru RBHNL-BCH-10, 8
Ineeo® 0,78 + 0,11 mg/l wyd. 3202.05.2017 . AR 0,39-0,69
06.09.23/ WOlneEo na podstawie testow HACH nr 8021
07. 09.23 Stezenie chloru EB-NL-FCE-16,
7 ) s 0,23+ 0,04 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,37 Z obliczen
zwigzanego® )
geancy na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
673+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKClI
P i o | g (el e
wyd. 1z12.12. r. = = =PRSS Wynik badania podano
878 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data Wynik/rezultat ; BINAAY Dopuszczalna
rozp/zakoficz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ rtosé / zakres? Uwagi
badania adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
; o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
é‘c‘f:’amb:f‘;‘iz}l [0_08] jtk/100 ml PN-EN ISO A, R 0
i 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.09.23/ Liczba bakterii 0 . :
08.09.23 | Pseudomonas aeruginosa [0; 8] Js/100m ER-EN 50 162662009 5 R ¢ -
. : Posiew wglebny, agar
o LR L sgec | miewylayto | jtit ml PN-EN SO 6222:2004 AR 100 sl eSios
TIT0OrSaniZmow W czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2010-W/23
Drva Wynik/rezultat ; : /DY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ rt0$6 / zakres? Uwagi
badania al 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,27 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks npdmanganfanasty | 4,63 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢) >
Stezenie chloru PEINL-HCHHLD,
Ineao® 0,79+0,11 mg/l wyd. 3202.052017 1. AR 0,7 1,0 -
wo'nego na podstawie testow HACH nr 8021
06.09.23/ A PB-NL-FCH-16,
07.09.23 Stgzenie shiory 0,17:+0,03 mg/l wyd. 2202.052017. AR 037 Z oblicze
LWIAZANCED na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
665+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5SMKCl
: PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<73) TR e
Potencjal redox® mV AR > ’ Temp. prébki 29,3°C
wyd. 12 12.12.2016r. 2 10713 <PRET.8) [ yonik badania podane
866 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Dala Wynik/rezultat . . AN Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ - Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
. 5 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
EL“’le’f‘. b;‘kte”;‘ [0_08] itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
s e el s : 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.09.23/ Liczba bakterii 0 s ;
08.09.23 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] 3714 ol PR Lotad2nie AR 0 -
" . Posiew wglebny, agar
oogonalioha | miewykryto | jti/I mi PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 ailsiiilbens roddssun,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 2011-W/23
gl Wynik/rezultat : . AR Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wartodé / zakres? Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy | g9, 5 me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnosé)
Stezenie chloru FB NI BOH D,
g . 0,12+ 0,02 mg/l wyd. 2202.05.2017 . AR 0,27 Z obliczen
Zwiqzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
06.09.23/ . I
07.09.23 WymkAuzyskany bezposrednio
e 658 + 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
. N PB-NL-FCH-17, S
Potencjal redox’ mV d 1212122016 AR - Temp. probki 27,0°C
WYE: 1 2l 12 L Wynik badania podano
863 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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Datal Wynik/rezultat . . ANaAY Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaniia) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ pp ) Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
; i PN-EN ISO 9308-1:2014-12
o il [098] /100 ml PN-EN ISO AR 0
. 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.09.23/ Liczba bakterii 0 : ;
08.09.23 | Pseudomonas aeruginosa [0; 8] isilone PR-ER 150 1626062000 2 K ¢ -
, . Posiew wglebny, agar
: Ogulna liozh sgec | miewykryto | jtk/Lml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizmoéw w coasinkaibacii 48
Kod prébki: 2012-W/23
Data Wynik/rezultat . sNAY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru Ladaria Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ s 3) Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeksnadmanganianowy [ - 1.5, o3 me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru FBNL-FCI-16,
. . 0,16+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 . AR 0,27 Z obliczen
06.09.23/ et na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
a0 66120 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCl
Potencjat redox® mV ZBINLI;:%H ;)36 AR Temp. probki 29,5°C
Wyl 2z Lasla L: Wynik badania podano
862 +26 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
Data Wynik/rezultat e Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ e 3 Uwagi
L adatiia adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Eififthifirol;, [of) 5 itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
: 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.09.23/ Liczba bakterii 0 . ,
08.09.23 Hoenlbiinsn moeiod [0: 8] jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
- . Posiew wglebny, agar
_ Ogblmaliczba | .0 oo | ikl ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktsen droplzowyn;
Kkr 36°C
MIKro0rganiZmow w czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 2013-W/23
T Wynik/rezultat . . alNaty Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ ¢ | zakres? Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
07.09.23/ | Indeks nadmanganianowy <0,7 .
07.09.23 (utlenialnost) 070y | me PRENISQ Ba6T0N1 4R 50

D Wyniki badan podano wraz z oceniona niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania probki), obliczong dla wspélczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okolo 95% (w przypadku badan mikrobiologicznych oceniona zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04). Warto$¢ poprzedzona znakiem
,,<” (ponizej) oznacza, ze Laboratorium podaje informacj¢ o uzyskanym rezultacie badania, ktory nie zawiera sig w zakresie pomiarowym akredytowanej metody.

Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania brzmi ,,nie wykryto”,
2 A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
3 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
Y Podana warto$¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni,

% Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowe;j kapiacymi si¢ mozliwe jest

krotkotrwale podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

7 Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

8 Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
10 Wartoéci w nawiasie, to dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej wraz z jej niepewnoscig rozszerzona.
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Dla prébki wody nr 2010-W/23 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie 7 badari w zakresie: Legionella sp.

Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

mgr in ' atarzviha |

Gt

LADOratorium

W zakresie badan fizykochemicznych:

zczepanek

mgr inz. Michal Wiéniewski

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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