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Tarnow, dn. 08.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1259-W/KZ/2023

NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA: 1-W/KZ/2023 z dnia 02.01.2023 r.
(Na podstawie harmonogramu badan wody na plywalni
uzgodnionego przez Klienta z PPIS w Tarnowie)
3.  OBIEKT/-Y BADANIA: prébki wody pobrane przez prébkobiorcow Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:
) BATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA POBRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Wil 2 niedd baseriows] BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2824-W/23 Bjez. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
) ? 2825-W/23 5 i
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
SO Ssln, o], SIS IS 06122023 | 06.122023 | e uris Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu .cyrkulaql zastrzezen
.t ; dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j - -
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 faz
Instalacja systemu cyrkulacji 2827-W/23 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad'zana BOSiR BI'Z(.%S](O, ul. Wiejska 12 2828-W/23 BGZ. i
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)", PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z20.01.2016 (A)" gyvagh Pré}bka 2825-W/23:1
. ) ) obdr przy wylgczonym aerozolu
Protokét pobrania prébek nr: 930/23 z dnia 06.12.2023 r. F a/cf(}iln(:?l pgwietryznym

*) symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metode pobierania probek

Obszar regulowany prawnie: tak

4.  CEL BADANIA: Sprawdzenie jako$ci wody na plywalni
5.  WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2824-W/23
Data Wiynik/rezultat : ARA Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru 1) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ i 3) Uwagi
badania badania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,34 + 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A,R 0,5 -
Indcksnadmanganianowy | 4045 me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru FB-NLAHCH-10, .
¢ Inoso? 0,91+0,13 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,39-0,69
06.12.23/ wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
06.12 23 Stezenie chloru EB-HI-FLH:Te,
GO N 0,27+ 0,05 mg/l wyd. 2202.05.2017 r. AR 0,37 Z obliczen
zwigzanego®
gzancg na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
708+ 21 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
3,5MKCl
. PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<7,3) i
Potencjat redox® mV AR Temp. probki 28,8°C
wyd. 1z 12.12.2016 1. =770 (7,3 <pH<7,6) Wynik badania podano
909 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
F04/PSJ-09
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Doia Wynik/rezultat ; ANAN/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wartosé / zakres? Uwagi
badania 7> VAITost | Zakies
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
L.iodtn halsterii. 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
Hsdhestolfy val [o:8) 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.12.23/ Liczba bakterii 0 ; .
08.12.23 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] Ji100 ml FRCER 150 Laoualos AR g -
. . Posiew wglebny, agar
e e L LR sgec | miewylayto |t/ mi PN-EN SO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 b
Kod proébki: 2825-W/23
Data Wynik/rezultat e Sean Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru }l,)a daiiiaD Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wa rtgs’é / zakres? Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,32 + 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A, R 0,5 ---
Indeks nadmanganianowy | ¢, g 3 m/! PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru ERNIACH 10,
¢ noeo? 0,83+ 0,12 mg/l wyd. 3202.052017 . AR 0,7-1,09
woinego na podstawie testow HACH nr 8021
06.12.23/ Steserie dilar PB-NL-FCH-16,
06.12.23 N %) 0,25+ 0,05 mg/l wyd. 2 202.05.2017 r. AR 0,3" Z obliczen
e na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
698 + 21 z pomlaru3elsei\lztrlgg'¢} Ag/AgCl
Potencjat redox® mV EBINLI-ZF?ZH ;)16 AR i ;;8 Egg f pI}-II i ;2; Temp. probki 30,8°C
wyd. 1.z 12,12, L - SRS Wynik badania podano
899 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
Lt Wynik/rezultat : : AN Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badapial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ warioiidoslrad) Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
’ . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczfa bakerii ’ itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
Hischerichia ol [0; 8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.12.23/ Liczba bakterii 0 . ]
08.12.23 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] e/ 190w FIENISO0 162662008 %R i -
. . Posiew wglebny, agar
. Dgdinalioba 2 jtk/1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 AR 100 zketiakism droidiovamn;
mikroorganizmow w 36°C [0; 9] czas inkubaci 48 h
Kod prébki: 2826-W/23
Data Wynik/rezultat INE Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru };m daiaD Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wa rtcl)) & / zakres®) Uwagi
badania 7>
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeksnadmanganianowy | 4 4.5 me/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru BReNLRCEHG;
P 5 0,20 + 0,04 mg/l wyd. 2202052017 . AR 0,27 Z obliczen
06.12.23/ ZWiqzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
0 6 1 2 23 Wynik uzyskany bezposrednio
el z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
688 £ 21 3 SMKCI
Potencjat redox® mV EBINLl_ng{ 2})16 AR Temp. probki 29,1°C
wyd. Lz L2-2, L Wynik badania podano
889 +£27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
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Data Wynik/rezultat . AN Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ rto&6 / zakres? Uwagi
t adaiiih 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Lisghe baidarii 0 itk/100 ml PN-EN 1SO AR 0
e [0:8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.12.23/ Liczba bakterii 0 . ;
08.12.23 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] 160 ol PN-ENISO 16266:2009 AR o -
7 : Posiew wglebny, agar
. Ogaimaliehe 2 itk/1 m PN-EN 1SO 6222:2004 AR 20 2 ckstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [0; 9] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 2827-W/23
Data Wynik/rezultat ARG Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badgiial Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ rtosé / zakres® Uwagi
baduiita adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeksnad MAnEAMIGEONT (449 me/l PN-EN SO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
s PB-NL-FCH-16,
St@Zieme ZNOSF)U 0,17 £ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 . AR 02" Z obliczen
06.12.23/ Zwigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
7 Wynik uzyskany bezposrednio
06.12.23 665+ 20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
— N PB-NL-FCH-17, 3SMKC
otencjal redox’ mV A 1212.12.2016 AR Temp. prébki 30,8°C
wyd. 22 1a08 L Wynik badania podano
866 £ 26 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Dabi Wynik/rezultat : ANAN/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru (e——" Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ siittosé | zakiesd Uwagi
badania 7 artose / zakre
1 2 3 4 5 6 7 8
: " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
;‘C;bf’.cbha,l“i“; [0_08] itk/100 ml PN-EN 1SO AR 0
seherichia coft ’ 9308-1:2014-12/A1:2017-04
06.12.23/ Liczba bakterii 0 5 :
08.12.23 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] Jid100 ol ENCENTS0 162662009 &R 0 -
p . Posiew wglgbny, agar
_ Ogdlnaliezba | o oprvto | jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 soekeiakions deodihaym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubaci 48 h
Kod probki: 2828-W/23
Daia Wynik/rezultat ANANY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wartosé / zakres® Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
06.12.23/ | Indeks nadmanganianowy )
06.12.23 (utlenialnosé) 0,8+0,1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A,R 5,0 -

D Wyniki badan podano wraz z oceniona niepewnoscig rozszerzong (uwzglgdniajacg proces pobierania probki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okolo 95% (w przypadku badan mikrobiologicznych oceniona zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04).
Niepewnosci nie podaje si¢, gdy wynik badania brzmi ,,nie wykryto”,

) A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majgcego zastosowanie przepisu prawa,

3 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

4 Podana warto$¢ stanowi roznice pomigdzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia W wodzie doprowadzanej do ptywalni,

5 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
6 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do warto$ci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Dla prébki wody nr 2825-W/23 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badani w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych:

Starszy laborant ’ | ( o
‘r/,%l’%;(,{,/[d« L(A% U\I\ ‘
Elzbleta Kukutk

A
a

kuik

W zakresie badan mikrobiologicznych:
A AL

mer inz. Michal Wisniewski

m

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosz3 si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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