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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 11-W/KZ/2024

1. NAZWA I ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarnéw, dn. 05.01.2024 r.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku
ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2023 z dnia 02.01.2023 1.
(Na podstawie harmonogramu badan wody na ptywalni
uzgodnionego przez Klienta z PPIS w Tarnowie)

probki wody pobrane przez prébkobiore6w Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

, _n DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA Wit Y DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowej BOSIR. Breesko, ul. Wigjska 12 36-W/24 Bez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzgdzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 37-W/24 Bez
wytwarzajgce aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
bl 03.012024 | 03.012024 | 40 o) Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu _cyrkulacp zastrzezen
. 2. . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej : -
z systemu cyrkulacji BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 Boz
Instalacja systemu cyrkulacji 39-Wr24 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 ; Bez
. - 40-W/24 =
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 2 20.01.2016 (A)"

Protokét pobrania prébek nr: 10/24 z dnia 03.01.2024 1.

Uwagi: Probka 37-W/24:
pobdr przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

" symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na ptywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 36-W/24

Obszar regulowany prawnie: tak

Dot Wynik/rezultat ALY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru y ‘1) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ pu 3) Uwagi
. badania 2) wartos¢ / zakres
badania Z
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,20 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indels tadmenganionowy | gy mgl PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialno$é)
Stezenie azotanow 8,11+ 0,89 mg/l PN-82/C-04576.08'% AR 20% Z obliczen
Stezenie chloru PB-NL-FCH-10,
Ineeo® 0,60 0,08 mg/l wyd. 3202.052017r. AR 0,32-0,69
03.01.24/ woinego na podstawie testow HACH nr 8021
04.01.24 Stezenic chl PB-NL-FCH-16,
S r——— 0,12 + 0,02 mg/l wyd. 2202052017 . AR 0,3 Z obliczen
ZW13zanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
684+21 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
3,5SMKCl
; PB-NL-FCH-17, >1750 (6,5 <pH <7,3) e G
Potencjat redox® mV AR ’ Temp. probki 28,1°C
wyd. 1212.12.2016 . 2710 (73 <pH 27.6) Wynik badania podano
885+27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowg
F04/PSJ-09
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Data Wynik/rezultat SV Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru 1) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ o ) Uwagi
badania badania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
I;Zfzi:}:‘;ig;l [098] itk/100 ml PN-EN SO AR 0
> 9308-1:2014-12/A1:2017-04
03.01.24/ Liczba bakterii 0 s :
05.01.24 e —— [0; 8] jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A, R 0 -
i : Posiew wglebny, agar
oo oA ezha - Ryt itk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 elesraldam draauovT,
mikroorganizméw w 36°C [0; 8] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 37-W/24
Data Wynik/rezultat . NN Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ i 3) Uwagi
o badania 72 wartos$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,26 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A,R 0,5 ---
Indeks nadmanganianowy |y, o5 mel PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnosé)
Stezenie azotanow 10,4+ 1,1 mg/l PN-82/C-04576.08' AR 20" Z obliczen
Stezenie chloru FBNLECEHI0,
¢ Inoeg? 0,49 + 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,7—-1,09
03.01.24/ woinego na podstawie testow HACH nr 8021
04.01.24 o PB-NL-FCH-16,
Stezenic chloru 0,17+ 0,03 me/l wyd. 2202.052017 . AR 03" 7 obliczen
zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
674 +20 z pomianl3e1§el\lf1trlggel1 Ag/AgCl
Potencjal redox® mV };BINLI;EH 2(1)26 AR f ;;g E?g Epg E ;8 Temp. prébki 30,5°C
WG L EH S5 L - 2 SPHSY Wynik badania podano
875+ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data Wynik/rezultat . : AN Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ artosc / zakres® Uwagi
badania adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
; - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
gj;;alcb;’lgecg}l [093] itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
> 9308-1:2014-12/A1:2017-04
03.01.24/ Liczba bakterii 0 . Y
05.01.24 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] jtk/100 ml PN-EN IS0 16266:2009 R 0 -
. . Posiew wglebny, agar
o licha o jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 2 ekstrakiem drozdzowym,
mikroorganizmow w [0; 8] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 38-W/24
1/33;(3 | Ni aramet! Wmikireanlist Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ?;RN/?\I/}I;I; Dapuszezaing Uwagi
roztl)oagz;n(i);cz azwap ru badania? d y 2 72 warto$¢é / zakres? vagl
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,19 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 ---
Indeks nadmanganianowy | ¢ 5, ¢ | mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$é)
Stezenie azotanow 7,80 + 0,86 mg/l PN-82/C-04576.08'% A,R 20" Z obliczen
03.01.24/ seni PB-NL-FCH-16,
0401 24 Stezenie chloru 013£002 | mgl wyd 2202.052017 1 AR 027 Z obliczen
o ZW1gzatog0 na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
662+ 20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. N PB-NL-FCH-17, SAMEC o
Potencjat redox mV 41212122016 AR Temp. prébki 28,6°C
wyd. tzlo.ls. L Wynik badania podano
863 +26 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
F04/PSJ-09
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Data Wynik/rezultat AT D |
rozp/zakoncz Nazwa parametru y - 1) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ opuszezaina 3) Uwagi
Tadatia badania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. " PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Eg;f;i;if:}, [098] jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
> 9308-1:2014-12/A1:2017-04
03.01.24/ Liczba bakterii 0 ; .
05.01.24 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] JU100 ml PN-EN SO 16266:2009 AR 0 -
. . Posiew wglebny, agar
e Qgbln “?Zba, sec | miewykeyto | i/l ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 z ekstraktem drozdzowynm,
MIKIOOrganiZmow w czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 39-W/24
Data Wrnik/rezultat A/NA/N/ D |
rozp/zakoncz Nazwa parametru ynror 2111) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ eyt na3) Uwagi
badania badania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,20 + 0,04 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,3 -
Indeks nadmanganianowy | g 9, 5 mg/l PN-EN SO 8467:2001 AR
(utlenialnosé)
Stezenie azotandow 11,513 mg/l PN-82/C-04576.08'” AR 20Y Z obliczen
03.01.24/ i PB-NL-FCH-16,
04.01.24 Stezenie chloru 0,16+ 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 . AR 027 Z obliczen
Zwigzancgo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
656 + 20 z poxnianl3e!5<i\lztrlgdcz} Ag/AgCl
Potencjal redox® mV }(;BINLI-ZF(I:;{ ;)ZG AR Temp. prébki 31,2°C
Wy 1zl le L Wynik badania podano
857+ 26 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Data Wynik/rezultat SNAY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru ) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ o 3 Uwagi
b badania 72 wartos¢ / zakres”
1 2 3 4 5 6 7 8
. o PN-EN ISO 9308-1:2014-12
gjj{;“lg’h"fj‘;‘;}l [098] itk/100 ml PN-EN SO AR 0
’ 9308-1:2014-12/A1:2017-04
03.01.24/ Liczba bakterii 0 . :
05.01 24 PR AR [0: 8] jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
7 : Posiew wglebny, agar
i Ogolni liczia sgec | miewykiyto | /1 mi PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 eleshralkiion decslowsii,
MIXIOOIZANIZINOW W czas inkubacji 48 h
Kod probki: 40-W/24
Data Wynik/rezultat Rty Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ iy 9 Uwagi
baidlaiia adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy .
03.01.24/ (utlenialngdt) 0,7 +0,1 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 5,0
04.01.24 )
Stezenie azotanOow 5,83+ 0,64 mg/l PN-82/C-04576.08'0 AR 50 Z obliczen

) Wyniki badan podano wraz z oceniong niepewnoscia rozszerzona (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okoto 95% (w przypadku badan mikrobiologicznych oceniona zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04). Niepewnosci nie podaje si¢, gdy wynik

badania brzmi ,,nie wykryto”.
2 A —metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
3 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
¥ Podana warto$¢ stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni,
3) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
6 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigZzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

# Badanie wykonane poza siedzibg Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badaf mikrobiologicznych,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

10 Norma wycofana przez PKN.
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Dla badanych prébek wody zostanq sporzgdzone kolejne sprawozdania z badari w zakresie: Y, THM, chloroform i Legionella sp.

Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:
W zakresie badan fizykochemicznych: . (
2up- (Ot

s kia
4 cHa

W zakresie badan mikrobiologicznych:

L abo
£Sis A

te iy & Ri~L \) iz 1 :
mgr inz. Michal Wisniewski

-

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemne;j skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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