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1. NAZWAI1ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:

3.  OBIEKT/-Y BADANIA:

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 105-W/KZ/2024

Tarnéw, dn. 09.02.2024 r.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2024 z dnia 02.01.2024 r.

(Na podstawie harmonogramu badan wody na plywalni
uzgodnionego przez Klienta z PPIS w Tarnowie)

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:

) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA POBRARS DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowej BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 285-W/24 Bez. ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 286-W/24 Bez
wytwarzajqce. aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOBIE Brsesica, wl. Wigieha 12 07.022024 | 07.022024 | o0 o) Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu .cyrkulac.ll zastrzezeni
.. . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej A —
z systemu cyrkulacji BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 Baz
Instalacja systemu cyrkulacji 288-W/24 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad;ana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 289-W/24 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)"”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 2 20.01.2016 (A)"
Protokdt pobrania prébek nr: 77/24 z dnia 07.02.2024 r.

Uwagi: Probka 286-W/24:
pobdr przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

") symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metodg pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jakosci wody na plywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 285-W/24

Obszar regulowany prawnie: tak

Daia Wynik/rezultat . . “HELEDY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaia? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ wiittodé Faakrasd Uwagi
badania z»
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,38 +£0,07 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A,R 0,5 -
T Sl MAdman SuMAong | g sy mgjl PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru PR ECERA0, s
¢ Inoao? 0,91+0,13 mg/l wyd. 3202.052017 . AR 0,39-0,69
wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
07.02.24/ Sievenic chlsii PB-NL-FCH-16,
07.02.24 g 8) 0,18 + 0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017 1. AR 0,37 Z obliczen
A na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
682 + 20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
3,SMKCl
S PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH <7,3) Am—
Potencjal redox® mV 2 AR 2 4 Temp. probki 28,2°C
wyd. 1z12.12.2016 1. 2770 (73 <pH <7.6) Wynik badania podano
883 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowsa
F04/PSJ-09
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R Wynik/rezultat ANAMNI D |
rozp/zakoncz Nazwa parametru );) d 2 b Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ apus iczz:{na 3 Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. _ PN-EN ISO 9308-1:2014-12
E’“s'ciff,"’,ﬁf‘,‘;tii'}, [0_08] itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
: 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.02.24/ Liczba bakterii 0 . .
09.02.24 | Pseudomonas aeruginosa [0; 8] /100l EN-EN 150 16266:2009 &R ¢ -
o6 : Posiew wglgbny, agar
Mo sgec | miewylayto | s/t mi PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 sielstralieon iR,
mikroorganizmow w czas inkubacji 48k
Kod prébki: 286-W/24
T Wynik/rezultat ety D 1
rozp/zakoncz Nazwa parametru 1 daiiiaD Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ apus ?czzlx(na 3 Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 ES 5 6 7 8
Mgtnosé 0,32+ 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 ---
Indeks ondungaudanowy | 5., mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru PO, %
3 0,58 + 0,08 mg/l wyd. 3202.05.2017 r. AR 0,7-1,0 -
wolnego®
g na podstawie testow HACH nr 8021
07.02.24/ Stezenie chloru PB-NL-FCH-16,
07.02.24 Z‘? o a0 0,17+ 0,03 mg/l wyd. 2202052017 . AR 0,37 Z obliczen
Wigzaneg| na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
667 +20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCl
Potencjal redox® mvV }c)iBI-NLl-ZF(ISZH 2_%)16 AR E ;;8 Egg Epg i ;2; Temp. probki 30,9°C
WYds NE 222 L - = SPRE Wynik badania podano
868 £ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Dnta Wynik/rezultat : HINAY Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ ¢ | zakres? Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. e PN-EN ISO 9308-1:2014-12
}L]:S‘Cc;ga‘l;j‘l':ec‘;}, [098] itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
2 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.02.24/ Liczba bakterii 0 ; .
09.02.24 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] St ikl EN-EN 150 16260:2002 AR L -
7 . Posiew wglgbny, agar
" Ogolna liezba J6oc 0_29 itk/1 m PN-EN SO 6222:2004 AR 100 2 ekstraktem drozdzowym,
MIKIO0rganzmow'w [0;9] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 287-W/24
Dzt Wynik/rezultat ; ; ANAN/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ ¢ | zakres? Uwagi
badania adania 72 wartosc / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Tndeks nad manganfanowy sl mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR .
(utlenialnosé) 0,7+0,1) ' ’ ? ) -
Stezenie chloru A
p %) 0,14 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017 . AR 0,2” Z obliczen
07.02.24/ Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
07' 02' 24 Wynik uzyskany bezposrednio
e 672+ 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
. PB-NL-FCH-17 A
Potencjal redox® mV 1212122 01,6 AR Temp. probki 28,3°C
WYC. & 23212, L. Wynik badania podano
873 +26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
F04/PSJ-09
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it Wynik/rezultat S/ D zczaln
rozp/zakoncz Nazwa parametru };) d o b Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ Opusze 1 a 3 Uwagi
badania adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
: - PN-EN ISO 9308-1:2014-12
é@fgig:‘;‘ig;) [09 g | dt100mi PN-EN 1SO AR 0
? 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.02.24/ Liczba bakterii 0 . !
09.02.24 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] jti/100 m! FN-EN 150 16266.2009 4% W -
s . Posiew wglebny, agar
. Ogolr.la llf:Zba 260C nie wykryto jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 288-W/24
Data Wynik/rezultat AR/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru };) dania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ opus / 7akres? Uwagi
badania adania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
[ndeks nadmanganianowy | 5, o mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru TANLLCLLG,
; o) 0,17 +0,03 mg/l wyd. 2 202.052017 . AR 0,27 Z obliczen
07.02.24/ ZWigzancee na podstawie testow HACH nr 8167
Mooy Wynik uzyskany bezposrednio
07.02.24 658 20 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
Potencjal redox® mV };BINLI'ZFgfig’é AR Temp. probki 31,2°C
Wyl 212 J8elz ¥ Wynik badania podano
859 £ 26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data . A/NA/N/
rozp/zakoncz Nazwa parametru Wymk/re.ztll)ltat Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ DOpP,S 702?!“ 3 Uwagi
badania badania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
EP‘CIZ;‘,’. b;.]“e“;. [093] itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
sehericitia cont ; 9308-1:2014-12/A1:2017-04
07.02.24/ Liczba bakterii 0 . g
09.02.24 Prendamones.aeruginoss [0: 8] jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
" . Posiew wglebny, agar
mikmggg{'l'i’;‘n'l‘g‘zvbi - [2_61 . itk/1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 AR 20 2 ekstrakfem drosdzawym,
> czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 289-W/24
Data Wynik/rezultat ANAN/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru };3 darriad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ pus / 7akres®) Uwagi
badania adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
07.02.24/ Indeks nadmanganianowy <0,7 Y y
07.02.24 (utlenialnos¢) 0,7+0,1) 12 g/ FN-ENTSO 8467:2001 PR &0

Y Wyniki badan podano wraz z oceniong niepewnoscia rozszerzong (uwzgledniajgca proces pobierania prébki), obliczong dla wspélezynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnoéci P okoto 95% (w przypadku badan mikrobiologicznych oceniona zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04). Warto$¢ poprzedzona znakiem ,,<” (ponizej) oznacza,
ze Laboratorium podaje informacj¢ o uzyskanym rezultacie badania, ktéry nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody. Niepewnosci nie podaje si¢, gdy wynik

badania brzmi ,

Jhie wykryto”,

2 A — metoda akredytowana, N — nieakredytowany rezultat badania wg akredytowanej metody, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
» Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
» Podana warto$¢ stanowi réznicg pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni,

3) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
9 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi sig mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

7 Dazyé do utrzymania jak najnizszej wartosci,

® Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
10 Warto$ci w nawiasie, to dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej wraz z jej niepewnoscia rozszerzona.

Dla prébki wody 286-W/24 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:
W zakresie badan fizykochemicznych: A~

/ﬁ“)/;’//z_ |

W zakresie badan mikrobiologicznych:

-a \oOraant
’ MOwl}'
Norota

Wrosiska

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

F04/PSJ-09
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